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1.1 INDICADORES PARCIALES 

1.1.1 Objetivo 1. Continuidad del servicio en El SDL 

Indicador Parcial 1.1 Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del 
servicio en el SDL aprobadas en el plan de inversión 
 

Evidencias que soportan la ejecución: 
 

BAYUNCA 3 

 

 

 

10°32'15.0"N 75°23'59.5"W, Inicio tramo 
conductor cable trifásico CF200.  

 10°32'14.7"N 75°24'04.8"W, Estructura 

Terminal conductor cable CF200, 600 
metros.  

 

 

 
10°32'14.1"N 75°24'16.1"W, Estructura 

inicio tramo 1 cable trenzado 4/0 y poste 
de 12x735 

 

 10°32'15.4"N 75°24'15.0"W, poste 
concreto 9x735.  

Fuente:  SSPD visita en campo 
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Indicador Parcial 1.1 Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del 
servicio en el SDL aprobadas en el plan de inversión 
 

 
 

CIRCUITO BAYUNCA 3 

 

 

 
10°32'16.0"N 75°24'15.3"W, Poste de 
9x735.  

 10°32'16.0"N 75°24'15.3"W, Estructura 
terminal, tramo 1 cable trenzado 4/0, 120 
ml, poste 9x735 y SPT 

 

 

 
10°32'16.6"N 75°24'14.7"W, Estructura 
derivación tramo 1 red trenzada 1/0 

 10°32'14.9"N 75°24'12.3"W, poste de 
9x735 

Fuente:  SSPD visita en campo 
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Indicador Parcial 1.1 Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del 
servicio en el SDL aprobadas en el plan de inversión 
 

 
 

CIRCUITO BAYUNCA 3 

 

 

 
10°32'17.6"N 75°24'15.6"W, Estructura 
fin tramo 1 red trenzada 1/0, 50 metros 
Poste de 9x735 y SPT  

 10°32'14.3"N 75°24'16.1"W, Estructura 
inicio tramo 2, cable trenzado 4/0, poste 
9x1030. 

 

 

 
10°32'16.1"N 75°24'13.1"W, poste de 9x735.   10°32'17.5"N 75°24'14.1"W, fin tramo 2 

conductor trenzado 4/0, 40 metros, 
poste de 9x1030 y SPT 

Fuente:  SSPD visita en campo 
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Indicador Parcial 1.1 Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del 
servicio en el SDL aprobadas en el plan de inversión 
 

 
 

CIRCUITO BAYUNCA 3 

 

 

 
10°32'17.5"N 75°24'14.1"W, Estructura 
Transformador monofásico 50 kva, poste 
de 12x735, Inicio Tramo 3 conductor 
trenzado 4/0 y SPT. 

 10°32'20.0"N 75°24'13.0"W, Estructura 
final tramo 3, cable trenzado 4/0, 200 
metros, poste 9x1030 y SPT. 

 

 

 
10°32'14.4"N 75°24'06.9"W, poste de 
12x1030 y SPT.  

 10°32'15.5"N 75°24'12.3"W, poste de 
12x735 y SPT 

Fuente:  SSPD visita en campo 
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Indicador Parcial 1.1 Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del 
servicio en el SDL aprobadas en el plan de inversión 
 

 
 

CIRCUITO BAYUNCA 2 

 

 

 

10°39'52.0"N 75°16'01.6"W, 
Estructura inicio cable CF125, Cable 
trenzado 1/0, poste de 12x735 y SPT.  

 10°39'53.7"N 75°16'01.8"W, Poste de 
12x735.  

 

 

 
10°39'57.2"N 75°16'00.6"W, 

Estructura terminal cable CF125, 
240 metros, poste de 12x1600 y 

SPT. 

 Estructura terminal cable trenzado 1/0, 270 
metros, poste de 9x1030 y SPT. 

Fuente:  SSPD visita en campo 
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Indicador Parcial 1.1 Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del 
servicio en el SDL aprobadas en el plan de inversión 
 

 
 

CIRCUITO BAYUNCA 2 

 

 

 
10°39'57.3"N 75°16'00.6"W, Estructura 
inicio tramo cable trenzado 4/0, poste de 
9x500 y SPT 

  10°39'55.3"N 75°16'01.9"W, Poste 9x500.  

 

 

 
 10°39'54.1"N 75°16'01.6"W, poste 
fibra 9x500.  

 10°39'46.1"N 75°16'04.2"W, Estructura terminal 
cable trenzado 4/0, 380 metros. 

Fuente:  SSPD visita en campo 
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Indicador Parcial 1.1 Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del 
servicio en el SDL aprobadas en el plan de inversión 
 

 
 

CIRCUITO BAYUNCA 2 

 

 

 
10°46'39.1"N 75°15'53.5"W, Estructura 
inicio tramo CF 125, poste 12x1030 y 
SPT 

  10°46'41.2"N 75°15'54.9"W, Poste 12x1030 y 
SPT.  

 

 

 
 10°46'44.6"N 75°15'54.1"W, poste 
12x1030 Y SPT.  

 10°47'09.0"N 75°15'47.4"W, Estructura terminal 
cable CF125, 970 metros. 

Fuente:  SSPD visita en campo 
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Indicador Parcial 1.1 Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del 
servicio en el SDL aprobadas en el plan de inversión 
 

 
 

CIRCUITO CALAMAR 2  

 

 

 
10°14'55.7"N 75°06'47.1"W, Estructura 
inicio cable ACSR 1/0 

  10°14'55.5"N 75°06'48.7"W Poste de fibra 
12x735. 

 

 

 
10°14'48.5"N 75°06'45.6"W, Poste fibra 

12x735 
 10°14'44.7"N 75°06'43.2"W, Poste de fibra 

12x735.  

Fuente:  SSPD visita en campo 
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Indicador Parcial 1.1 Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del 
servicio en el SDL aprobadas en el plan de inversión 
 

 
 

CIRCUITO CALAMAR 2  

 

 

 
10°14'34.6"N 75°06'38.4"W, Poste fibra 
12x735.  

  10°14'31.1"N 75°06'35.6"W, Poste de fibra 
12x735. 

 

 

 
10°14'26.6"N 75°06'33.0"W, Poste fibra 

12x735 
 10°14'15.8"N 75°06'27.8"W, Estructura 

terminal cable CF125, 1440 metros.   

Fuente:  SSPD visita en campo 
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Indicador Parcial 1.1 Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del 
servicio en el SDL aprobadas en el plan de inversión 
 

 
 

CIRCUITO SAN SEBASTIAN  

 

 

 
9°13'34.5"N 74°25'06.8"W, estructura inicio 
tramo AAAC 246.9, Poste de 14x1030.  

 9°13'08.7"N 74°24'39.6"W. Estructura cruce 
cambio costado de vía, van 1150 metros 

9°13'32.5"N 74°25'06.6"W 

 

 

 
9°12'21.6"N 74°23'11.6"W, Poste de 
14x1324 

 9°12'37.5"N 74°22'50.6"W, Poste de 
12x1030 

Fuente:  SSPD visita en campo 
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Indicador Parcial 1.1 Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del 
servicio en el SDL aprobadas en el plan de inversión 
 

 
 

CIRCUITO SAN SEBASTIAN 

 

 

 
9°12'54.4"N 74°22'33.3"W, estructura 
cambio red abierta a red compacta CF159, 
Poste 12x1030 

 9°13'36.4"N 74°21'33.5"W. cambio red 
compacta a red abierta AAC 246.9 

 

 

 
9°13'26.8"N 74°20'51.9"W, Cambio de 
red abierta 246.9 a red compacta 
CF125, Poste de 12x1030. 

 9°13'23.6"N 74°20'34.4"W, Fin red compacta 
y tramo repotenciado, 8300 metros, Poste de 
12x1030. 

Fuente:  SSPD visita en campo 
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Indicador Parcial 1.1 Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del 
servicio en el SDL aprobadas en el plan de inversión 
 

 
 

CIRCUITO SAN SEBASTIAN 

 

 

 
9°12'45.3"N 74°22'43.9"W, Poste fibra 
12x735 

 9°12'22.1"N 74°23'08.8"W. Poste 14x1324.  

 

 

 
9°12'30.5"N 74°23'42.8"W, Poste fibra 
12x1030.  

 9°12'33.7"N 74°23'54.3"W, Poste de fibra 
12x1030.  

Fuente:  SSPD visita en campo 
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Indicador Parcial 1.1 Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del 
servicio en el SDL aprobadas en el plan de inversión 
 

 
 

CIRCUITO SANTA ANA  

 

 

 
9°13'32.5"N 74°25'06.6"W, Estructura de 
inicio compartida con el inicio del circuito San 
Sebastián, Tramo en conductor CF159.   

  9°13'36.6"N 74°25'08.6"W, Poste 
12x500.  

 

 

 
9°13'40.4"N 74°25'09.9"W, Poste de 12x735.   9°13'39.2"N 74°25'10.3"W, Poste de 

12x2500.  

Fuente:  SSPD visita en campo 
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Indicador Parcial 1.1 Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del 
servicio en el SDL aprobadas en el plan de inversión 
 

 
 

CIRCUITO SANTA ANA 

 

 

 
9°13'39.1"N 74°25'10.6"W, Poste de fibra 
12x735.  

 9°13'41.5"N 74°25'12.9"W, Poste fibra 
12x735.  

 

 

 
9°13'50.3"N 74°25'16.9"W, Poste de 12x2500.   9°13'57.7"N 74°25'26.2"W, Poste de 

fibra 12x735.  

Fuente:  SSPD visita en campo 
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Indicador Parcial 1.1 Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del 
servicio en el SDL aprobadas en el plan de inversión 
 

 
 

CIRCUITO SANTA ANA 

 

 

 
9°14'01.3"N 74°25'28.8"W, Poste de fibra 
12x1030.  

 9°14'01.3"N 74°25'28.7"W, Poste fibra 
12x1030.  

 

 

 
9°14'03.2"N 74°25'30.4"W, Poste de 12x2500.   9°14'11.6"N 74°25'36.8"W, Poste de f 

12x2500.  

Fuente:  SSPD visita en campo 
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Indicador Parcial 1.1 Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del 
servicio en el SDL aprobadas en el plan de inversión 
 

 
 

CIRCUITO SANTA ANA 

 

 

 
9°14'24.0"N 74°25'48.2"W, Poste de 
12x1030. 

 9°14'28.8"N 74°25'51.0"W, Poste de 12x1030 
 

 

 

 
9°14'39.2"N 74°25'52.7"W, Poste de 

12x500. 
 

 9°14'45.8"N 74°25'54.5"W, Estructura Final, 

2820 metros y poste de 12x1030 
 

Fuente:  SSPD visita en campo 
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Indicador Parcial 1.1 Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del 
servicio en el SDL aprobadas en el plan de inversión 
 

 
 

CIRCUITO SANTA ANA – SECTOR PEÑONCITO VIA A SAN ZENON. 

 

 

 
9°16'40.4"N 74°28'10.1"W, inicio 
tramo AAAC 1/0 y Poste de 
12x1030. 

 9°16'40.7"N 74°28'12.4"W, Estructura cambio 
de dirección. 
 

 

 

 
9°16'35.8"N 74°28'13.3"W, 

Estructura cambio de dirección. 
 

 9°16'23.6"N 74°28'54.4"W, Poste de 12 x 
735.  

Fuente:  SSPD visita en campo 
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Indicador Parcial 1.1 Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del 
servicio en el SDL aprobadas en el plan de inversión 
 

 
 

CIRCUITO SANTA ANA – SECTOR PEÑONCITO VIA A SAN ZENON. 

 

 

 
9°15'57.4"N 74°29'06.4"W, Poste de 
12x735. 

 9°15'20.1"N 74°29'41.3"W, Poste fibra 12x500. 
 

 

 

 
9°14'40.8"N 74°29'55.5"W, Poste de 
12x1030. 
 

 9°14'35.9"N 74°30'00.3"W, Estructura final 
tramo reportado, AAAC 1/0, 6130 metros y 
Poste de 12 x 1030.  

Fuente:  SSPD visita en campo 
 
 
 



 

 
Página 21 de 153 

 

Indicador Parcial 1.1 Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del 
servicio en el SDL aprobadas en el plan de inversión 
 

 
 

CIRCUITO MAGANGUE 4 – (CIRCUITO OLAYA). 

 

 

 
9°18'05.4"N 74°34'23.8"W, 
Estructura inicio tramo en cable 
CF63 y Poste de 14x735. 

 9°18'03.9"N 74°34'25.1"W, Poste de 12x1030. 
 

 

 

 
9°18'04.5"N 74°34'24.1"W, Poste de 
fibra 12x735. 
 

 9°17'57.3"N 74°34'23.1"W, Poste de fibra 
12 x735.  

Fuente:  SSPD visita en campo 
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Indicador Parcial 1.1 Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del 
servicio en el SDL aprobadas en el plan de inversión 
 

 
 

CIRCUITO MAGANGUE 4 – (CIRCUITO OLAYA). 

 

 

 
9°17'55.7"N 74°34'24.0"W, Poste de 
12x1030. 

 9°17'50.9"N 74°34'28.0"W, Poste de 12x735 

 

 

 
9°17'35.5"N 74°34'55.7"W, Poste de 
14x1324. 

 9°16'59.4"N 74°35'34.8"W, Fin tramo 
conductor CF63, 3300 metros y poste 
12x1030. 

Fuente:  SSPD visita en campo 
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Indicador Parcial 1.1 Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del 
servicio en el SDL aprobadas en el plan de inversión 
 

 
 

CIRCUITO MAGANGUE 4 – (CIRCUITO OLAYA) sector Santa Fe 

 

 

 
9°17'31.9"N 74°42'43.3"W, 
Estructura inicio tramo AAAC 123. 

 9°18'29.0"N 74°42'40.0"W, Poste de 12x735. 

 

 

 
 Cambio de conductor de AAAC 123 
a CF125 Y Poste de 12x735. 

 9°18'49.0"N 74°42'40.2"W, Fin tramo 
conductor CF125, longitud total 3350 
metros y poste 12x1030. 

Fuente:  SSPD visita en campo 
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Indicador Parcial 1.1 Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del 
servicio en el SDL aprobadas en el plan de inversión 
 

 
 

CIRCUITO MAGANGUE 4 – (CIRCUITO OLAYA) sector Belisario. 

 

 

 
9°14'40.0"N 74°44'28.8"W, 
Estructura inicio tramo cable CF159.  

 9°14'39.8"N 74°44'29.8"W, Termina tramo 
CF159, 47 metros, inicia tramo cable CF200. 

 

 

 
 9°14'41.1"N 74°44'29.1"W, Poste de 
12x1030. 

 9°14'50.5"N 74°44'26.3"W, Fin tramo 
conductor CF200, longitud 340 metros y 
poste de fibra 12x500. 

Fuente:  SSPD visita en campo 
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Indicador Parcial 1.2 Cumplimiento del programa de mantenimiento por 
circuitos.  
 
Evidencias que soportan la ejecución: 
 

CIRCUITO BAYUNA 1 
Poda 

Fuente: AFINIA 
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Indicador Parcial 1.2 Cumplimiento del programa de mantenimiento por 
circuitos.  
 
 

BAYUNCA 2 
Poda 

Fuente: AFINIA 
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Indicador Parcial 1.2 Cumplimiento del programa de mantenimiento por 
circuitos.  
 
 

CIRCUITO EL COPEY 
Poda 

Fuente: AFINIA 
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Indicador Parcial 1.2 Cumplimiento del programa de mantenimiento por 
circuitos.  

 
 

PUERTO LORICA 2 
Poda 

Fuente: AFINIA 
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Indicador Parcial 1.2 Cumplimiento del programa de mantenimiento por 
circuitos.  
 
 

CIRCUITO PUERTO ESCONDIDO 
Recorrido 

Fuente: AFINIA 
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Indicador Parcial 1.2 Cumplimiento del programa de mantenimiento por 
circuitos.  
 

 
CIRCUITO CIENAGA DE ORO 

Recorrido 
Fuente: AFINIA 
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Indicador Parcial 1.2 Cumplimiento del programa de mantenimiento por 
circuitos.  
 

 
CIRCUITO GAMBOTE 4 

Recorrido 
Fuente: AFINIA 
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Indicador Parcial 1.2 Cumplimiento del programa de mantenimiento por 
circuitos.  

 
 

CIRCUITO SF3030 
Termografías 

Fuente: AFINIA 
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Indicador Parcial 1.2 Cumplimiento del programa de mantenimiento por 
circuitos.  
 
 

CIRCUITO BAYUNCA 2 
Termografías 

Fuente: AFINIA 
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Indicador Parcial 1.2 Cumplimiento del programa de mantenimiento por 
circuitos.  
 
 

CIRCUITO GAMBOTE 5 
Termografías 

Fuente: AFINIA 
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Indicador Parcial 1.2 Cumplimiento del programa de mantenimiento por 
circuitos.  

 
 

CIRCUITO TERNERA 2 
Termografías 

Fuente: AFINIA 
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Indicador Parcial 1.2 Cumplimiento del programa de mantenimiento por 
circuitos.  
 
 

CIRCUITO TOLU VIEJO 3 
Termografías 

Fuente: AFINIA 
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Indicador Parcial 1.2 Cumplimiento del programa de mantenimiento por 
circuitos.  
 
 

 CIRCUITO BAYUNCA 2 
LAVADO 

Fuente: AFINIA 
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Indicador Parcial 1.2 Cumplimiento del programa de mantenimiento por 
circuitos.  
 

 
CIRCUITO BAYUNCA 3 

LAVADO 
Fuente: AFINIA 
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Indicador Parcial 1.2 Cumplimiento del programa de mantenimiento por 
circuitos.  
 
 

CIRCUITO TERNERA 5 
LAVADO 

Fuente: AFINIA 
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1.1.2 Objetivo 2. Confiabilidad en El STR 

Indicador Parcial 2.1. Ejecución de Inversiones Orientadas a la Calidad del 
Servicio en el STR aprobadas en el Plan de Inversión. 

Evidencias:  

 
Reposición de estructura LN750 El Copey – El Paso 110kV 

  
Fuente: AFINIA 

 

Reposición de estructura LN614 El Carmen – San Jacinto – Calamar – Gambote 
66kV 

  
 

Fuente: AFINIA 
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Indicador Parcial 2.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por 
activo. 

Evidencias:  
Departamento: Bolívar 

TERMOGRAFÍA  
LN-628/LN614 

TERMOGRAFIA 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 

 



 

 
Página 42 de 153 

 

Indicador Parcial 2.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por 
activo. 

 
 

Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 
 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 
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Indicador Parcial 2.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por 
activo. 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 
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Indicador Parcial 2.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por 
activo. 

Departamento: Súcre/Córdoba 
TERMOGRAFÍA  

LN-761/LN-730 

 

 
 

 

Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 

Numero 
Tipo 

Elemento 
Elemento Fecha Inicio Trabajos a Realizar 

386117 LN-761 EL CARMEN - TOLUVIEJO 1 110 kV 21/03/2023 
INSPECCION AEREA 

TERMOGRAFICA DE LINEA 

386118 
LN-761 

EL CARMEN - TOLUVIEJO 1 110 kV 22/03/2023 
INSPECCION AEREA 

TERMOGRAFICA DE LINEA 

386119 
LN-761 

EL CARMEN - TOLUVIEJO 1 110 kV 23/03/2023 
INSPECCION AEREA 

TERMOGRAFICA DE LINEA 

386120 
LN-761 

EL CARMEN - TOLUVIEJO 1 110 kV 24/03/2023 
INSPECCION AEREA 

TERMOGRAFICA DE LINEA 

386121 
LN-761 

EL CARMEN - TOLUVIEJO 1 110 kV 25/03/2023 
INSPECCION AEREA 

TERMOGRAFICA DE LINEA 

386133 
LN-761 

EL CARMEN - TOLUVIEJO 1 110 kV 21/03/2023 
INSPECCION AEREA 

TERMOGRAFICA DE LINEA 

386134 
LN-761 

EL CARMEN - TOLUVIEJO 1 110 kV 22/03/2023 
INSPECCION AEREA 

TERMOGRAFICA DE LINEA 

386135 
LN-761 

EL CARMEN - TOLUVIEJO 1 110 kV 23/03/2023 
INSPECCION AEREA 

TERMOGRAFICA DE LINEA 

386136 
LN-761 

EL CARMEN - TOLUVIEJO 1 110 kV 24/03/2023 
INSPECCION AEREA 

TERMOGRAFICA DE LINEA 

386137 
LN-761 

EL CARMEN - TOLUVIEJO 1 110 kV 25/03/2023 
INSPECCION AEREA 

TERMOGRAFICA DE LINEA 
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Indicador Parcial 2.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por 
activo. 

 
 

Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 
 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 
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Indicador Parcial 2.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por 
activo. 

 
 

 

 
 

Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 

Numero 
Tipo 

Elemento 
Elemento Fecha Inicio Trabajos a Realizar 

386122 LN-730 CHINU - SAN MARCOS (SUCRE) 1 110 kV 27/03/2023 
INSPECCION AEREA 

TERMOGRAFICA DE LINEA 

386123 
LN-730 

CHINU - SAN MARCOS (SUCRE) 1 110 kV 28/03/2023 
INSPECCION AEREA 

TERMOGRAFICA DE LINEA 

386124 
LN-730 

CHINU - SAN MARCOS (SUCRE) 1 110 kV 29/03/2023 
INSPECCION AEREA 

TERMOGRAFICA DE LINEA 

386125 
LN-730 

CHINU - SAN MARCOS (SUCRE) 1 110 kV 30/03/2023 
INSPECCION AEREA 

TERMOGRAFICA DE LINEA 

386126 
LN-730 

CHINU - SAN MARCOS (SUCRE) 1 110 kV 31/03/2023 
INSPECCION AEREA 

TERMOGRAFICA DE LINEA 

386138 
LN-730 

CHINU - SAN MARCOS (SUCRE) 1 110 kV 27/03/2023 
INSPECCION AEREA 

TERMOGRAFICA DE LINEA 

386139 
LN-730 

CHINU - SAN MARCOS (SUCRE) 1 110 kV 28/03/2023 
INSPECCION AEREA 

TERMOGRAFICA DE LINEA 

386140 
LN-730 

CHINU - SAN MARCOS (SUCRE) 1 110 kV 29/03/2023 
INSPECCION AEREA 

TERMOGRAFICA DE LINEA 

386141 
LN-730 

CHINU - SAN MARCOS (SUCRE) 1 110 kV 30/03/2023 
INSPECCION AEREA 

TERMOGRAFICA DE LINEA 

386142 
LN-730 

CHINU - SAN MARCOS (SUCRE) 1 110 kV 31/03/2023 
INSPECCION AEREA 

TERMOGRAFICA DE LINEA 
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Indicador Parcial 2.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por 
activo. 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 
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Indicador Parcial 2.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por 
activo. 

Departamento: Bolívar 

PODA 
LN-612, LN-613, LN-614, LN-615, LN-628 y LN-715 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 

Numero 
Tipo 

Elemento 
Elemento Fecha Inicio Trabajos a Realizar 

375015 LN-612 TERNERA - MAMONAL 1 66 kV 2/03/2023 PODA Y TROCHA 

378947 LN-612 TERNERA - MAMONAL 1 66 kV 8/03/2023 PODA Y TROCHA 
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Indicador Parcial 2.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por 
activo. 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 

 

Numero 
Tipo 

Elemento 
Elemento Fecha Inicio Trabajos a Realizar 

375076 LN-613 
EL CARMEN - ZAMBRANO 1 66 

kV 
28/02/2023 PODA Y TROCHA 

 

 
 

Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 
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Indicador Parcial 2.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por 
activo. 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 
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Indicador Parcial 2.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por 
activo. 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 

 

Numero 
Tipo 

Elemento 
Elemento Fecha Inicio Trabajos a Realizar 

375022 LN-615 TERNERA - GAMBOTE 1 66 kV 10/01/2023 PODA Y TROCHA 

 
 



 

 
Página 52 de 153 

 

Indicador Parcial 2.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por 
activo. 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 
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Indicador Parcial 2.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por 
activo. 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 

 

 
 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 
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Indicador Parcial 2.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por 
activo. 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 

 
 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 
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Indicador Parcial 2.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por 
activo. 

 

Numero 
Tipo 

Elemento 
Elemento Fecha Inicio Trabajos a Realizar 

375073 LN-715 MAGANGUE - MOMPOX 1 110 kV 12/01/2023 PODA Y TROCHA 

 
 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 
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Indicador Parcial 2.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por 
activo. 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 

 
DEPARTAMENTO: CESAR 

PODA 
LN-745, LN-749, LN-750, LN-752 

Numero 
Tipo 

Elemento 
Elemento Fecha Inicio Trabajos a Realizar 

374017 LN-745 CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV 2/01/2023 PODA Y TROCHA 

374018 LN-745 CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV 3/01/2023 PODA Y TROCHA 

374019 LN-745 CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV 4/01/2023 PODA Y TROCHA 

374020 LN-745 CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV 5/01/2023 PODA Y TROCHA 

374021 LN-745 CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV 6/01/2023 PODA Y TROCHA 

374022 LN-745 CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV 10/01/2023 PODA Y TROCHA 

374023 LN-745 CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV 11/01/2023 PODA Y TROCHA 

374037 LN-745 CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV 1/02/2023 PODA Y TROCHA 

374038 LN-745 CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV 2/02/2023 PODA Y TROCHA 

374039 LN-745 CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV 3/02/2023 PODA Y TROCHA 

374040 LN-745 CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV 6/02/2023 PODA Y TROCHA 

374041 LN-745 CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV 7/02/2023 PODA Y TROCHA 

374042 LN-745 CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV 8/02/2023 PODA Y TROCHA 

374043 LN-745 CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV 9/02/2023 PODA Y TROCHA 

374057 LN-745 CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV 1/03/2023 PODA Y TROCHA 

374058 LN-745 CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV 2/03/2023 PODA Y TROCHA 
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Indicador Parcial 2.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por 
activo. 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 

 

374059 LN-745 CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV 3/03/2023 PODA Y TROCHA 

374060 LN-745 CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV 6/03/2023 PODA Y TROCHA 

374061 LN-745 CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV 7/03/2023 PODA Y TROCHA 

374062 LN-745 CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV 8/03/2023 PODA Y TROCHA 

374063 LN-745 CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV 9/03/2023 PODA Y TROCHA 

374097 LN-745 CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV 30/01/2023 PODA Y TROCHA 

374112 LN-745 CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV 20/02/2023 PODA Y TROCHA 

374113 LN-745 CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV 21/02/2023 PODA Y TROCHA 

374114 LN-745 CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV 22/02/2023 PODA Y TROCHA 

374115 LN-745 CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV 23/02/2023 PODA Y TROCHA 

374116 LN-745 CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV 24/02/2023 PODA Y TROCHA 

374117 LN-745 CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV 27/02/2023 PODA Y TROCHA 

374132 LN-745 CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV 22/03/2023 PODA Y TROCHA 

374133 LN-745 CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV 23/03/2023 PODA Y TROCHA 

374134 LN-745 CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV 24/03/2023 PODA Y TROCHA 

374135 LN-745 CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV 27/03/2023 PODA Y TROCHA 

374136 LN-745 CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV 28/03/2023 PODA Y TROCHA 

374137 LN-745 CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV 29/03/2023 PODA Y TROCHA 

374138 LN-745 CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV 30/03/2023 PODA Y TROCHA 
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Indicador Parcial 2.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por 
activo. 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 

 
 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 

 

Numero 
Tipo 
Elemento Elemento Fecha Inicio Trabajos a Realizar 

374024 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 12/01/2023 PODA Y TROCHA 

374025 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 13/01/2023 PODA Y TROCHA 

374026 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 16/01/2023 PODA Y TROCHA 

374027 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 17/01/2023 PODA Y TROCHA 

374028 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 18/01/2023 PODA Y TROCHA 
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Indicador Parcial 2.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por 
activo. 

374029 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 19/01/2023 PODA Y TROCHA 

374030 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 20/01/2023 PODA Y TROCHA 

374031 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 23/01/2023 PODA Y TROCHA 

374032 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 24/01/2023 PODA Y TROCHA 

374033 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 25/01/2023 PODA Y TROCHA 

374034 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 26/01/2023 PODA Y TROCHA 

374035 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 27/01/2023 PODA Y TROCHA 

374036 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 30/01/2023 PODA Y TROCHA 

374044 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 10/02/2023 PODA Y TROCHA 

374045 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 13/02/2023 PODA Y TROCHA 

374046 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 1/02/2023 PODA Y TROCHA 

374047 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 14/02/2023 PODA Y TROCHA 

374048 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 15/02/2023 PODA Y TROCHA 

374049 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 16/02/2023 PODA Y TROCHA 

374050 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 17/02/2023 PODA Y TROCHA 

374051 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 20/02/2023 PODA Y TROCHA 

374052 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 21/02/2023 PODA Y TROCHA 

374053 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 22/02/2023 PODA Y TROCHA 

374054 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 

23/02/2023 
06:00:00 
a.m. PODA Y TROCHA 

374055 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 

24/02/2023 
06:00:00 
a.m. PODA Y TROCHA 

374056 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 

27/02/2023 
06:00:00 
a.m. PODA Y TROCHA 

374064 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 

10/03/2023 
06:00:00 
a.m. PODA Y TROCHA 

374065 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 

13/03/2023 
06:00:00 
a.m. PODA Y TROCHA 

374066 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 

14/03/2023 
06:00:00 
a.m. PODA Y TROCHA 

374067 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 

15/03/2023 
06:00:00 
a.m. PODA Y TROCHA 
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Indicador Parcial 2.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por 
activo. 

374068 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 

16/03/2023 
06:00:00 
a.m. PODA Y TROCHA 

374069 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 

17/03/2023 
06:00:00 
a.m. PODA Y TROCHA 

374070 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 

21/03/2023 
06:00:00 
a.m. PODA Y TROCHA 

374071 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 

22/03/2023 
06:00:00 
a.m. PODA Y TROCHA 

374072 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 

23/03/2023 
06:00:00 
a.m. PODA Y TROCHA 

374073 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 

24/03/2023 
06:00:00 
a.m. PODA Y TROCHA 

374074 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 

27/03/2023 
06:00:00 
a.m. PODA Y TROCHA 

374075 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 

28/03/2023 
06:00:00 
a.m. PODA Y TROCHA 

374076 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 

29/03/2023 
06:00:00 
a.m. PODA Y TROCHA 

374077 LN-749 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 
110 kV 

30/03/2023 
06:00:00 
a.m. PODA Y TROCHA 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 
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Indicador Parcial 2.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por 
activo. 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 

 

Numero 
Tipo 

Elemento 
Elemento Fecha Inicio Trabajos a Realizar 

374149 LN-750 EL PASO - EL COPEY 1 110 kV 17/01/2023 PODA Y TROCHA 

374150 LN-750 EL PASO - EL COPEY 1 110 kV 18/01/2023 PODA Y TROCHA 

374151 LN-750 EL PASO - EL COPEY 1 110 kV 19/01/2023 PODA Y TROCHA 

374152 LN-750 EL PASO - EL COPEY 1 110 kV 20/01/2023 PODA Y TROCHA 

374153 LN-750 EL PASO - EL COPEY 1 110 kV 23/01/2023 PODA Y TROCHA 
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Indicador Parcial 2.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por 
activo. 

374154 LN-750 EL PASO - EL COPEY 1 110 kV 24/01/2023 PODA Y TROCHA 

374155 LN-750 EL PASO - EL COPEY 1 110 kV 25/01/2023 PODA Y TROCHA 

374156 LN-750 EL PASO - EL COPEY 1 110 kV 26/01/2023 PODA Y TROCHA 

374157 LN-750 EL PASO - EL COPEY 1 110 kV 27/01/2023 PODA Y TROCHA 

374158 LN-750 EL PASO - EL COPEY 1 110 kV 30/01/2023 PODA Y TROCHA 

374169 LN-750 EL PASO - EL COPEY 1 110 kV 14/02/2023 PODA Y TROCHA 

374170 LN-750 EL PASO - EL COPEY 1 110 kV 15/02/2023 PODA Y TROCHA 

374171 LN-750 EL PASO - EL COPEY 1 110 kV 16/02/2023 PODA Y TROCHA 

374172 LN-750 EL PASO - EL COPEY 1 110 kV 17/02/2023 PODA Y TROCHA 

374173 LN-750 EL PASO - EL COPEY 1 110 kV 20/02/2023 PODA Y TROCHA 

374174 LN-750 EL PASO - EL COPEY 1 110 kV 21/02/2023 PODA Y TROCHA 

374175 LN-750 EL PASO - EL COPEY 1 110 kV 22/02/2023 PODA Y TROCHA 

374176 LN-750 EL PASO - EL COPEY 1 110 kV 23/02/2023 PODA Y TROCHA 

374177 LN-750 EL PASO - EL COPEY 1 110 kV 24/02/2023 PODA Y TROCHA 

374178 LN-750 EL PASO - EL COPEY 1 110 kV 27/02/2023 PODA Y TROCHA 

374189 LN-750 EL PASO - EL COPEY 1 110 kV 15/03/2023 PODA Y TROCHA 

374190 LN-750 EL PASO - EL COPEY 1 110 kV 16/03/2023 PODA Y TROCHA 

374191 LN-750 EL PASO - EL COPEY 1 110 kV 17/03/2023 PODA Y TROCHA 

374192 LN-750 EL PASO - EL COPEY 1 110 kV 21/03/2023 PODA Y TROCHA 

374193 LN-750 EL PASO - EL COPEY 1 110 kV 22/03/2023 PODA Y TROCHA 

374194 LN-750 EL PASO - EL COPEY 1 110 kV 23/03/2023 PODA Y TROCHA 

374195 LN-750 EL PASO - EL COPEY 1 110 kV 24/03/2023 PODA Y TROCHA 

374196 LN-750 EL PASO - EL COPEY 1 110 kV 27/03/2023 PODA Y TROCHA 

374197 LN-750 EL PASO - EL COPEY 1 110 kV 28/03/2023 PODA Y TROCHA 

374198 LN-750 EL PASO - EL COPEY 1 110 kV 29/03/2023 PODA Y TROCHA 

374199 LN-750 EL PASO - EL COPEY 1 110 kV 30/03/2023 PODA Y TROCHA 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 
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Indicador Parcial 2.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por 
activo. 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 

 
 
 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 
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Indicador Parcial 2.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por 
activo. 

 

 
 

Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 
 
 
 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 
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Indicador Parcial 2.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por 
activo. 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 

 

Numero 
Tipo 
Elemento Elemento Fecha Inicio Trabajos a Realizar 

374139 LN-752 EL PASO - EL BANCO 1 110 kV 2/01/2023 PODA Y TROCHA 

374140 LN-752 EL PASO - EL BANCO 1 110 kV 3/01/2023 PODA Y TROCHA 

374141 LN-752 EL PASO - EL BANCO 1 110 kV 4/01/2023 PODA Y TROCHA 

374142 LN-752 EL PASO - EL BANCO 1 110 kV 5/01/2023 PODA Y TROCHA 

374143 LN-752 EL PASO - EL BANCO 1 110 kV 6/01/2023 PODA Y TROCHA 

374144 LN-752 EL PASO - EL BANCO 1 110 kV 10/01/2023 PODA Y TROCHA 

374145 LN-752 EL PASO - EL BANCO 1 110 kV 11/01/2023 PODA Y TROCHA 

374146 LN-752 EL PASO - EL BANCO 1 110 kV 12/01/2023 PODA Y TROCHA 

374147 LN-752 EL PASO - EL BANCO 1 110 kV 13/01/2023 PODA Y TROCHA 

374148 LN-752 EL PASO - EL BANCO 1 110 kV 16/01/2023 PODA Y TROCHA 

374159 LN-752 EL PASO - EL BANCO 1 110 kV 1/02/2023 PODA Y TROCHA 

374160 LN-752 EL PASO - EL BANCO 1 110 kV 2/02/2023 PODA Y TROCHA 

374161 LN-752 EL PASO - EL BANCO 1 110 kV 3/02/2023 PODA Y TROCHA 

374162 LN-752 EL PASO - EL BANCO 1 110 kV 6/02/2023 PODA Y TROCHA 

374163 LN-752 EL PASO - EL BANCO 1 110 kV 7/02/2023 PODA Y TROCHA 

374164 LN-752 EL PASO - EL BANCO 1 110 kV 8/02/2023 PODA Y TROCHA 

374165 LN-752 EL PASO - EL BANCO 1 110 kV 9/02/2023 PODA Y TROCHA 

374166 LN-752 EL PASO - EL BANCO 1 110 kV 10/02/2023 PODA Y TROCHA 

374167 LN-752 EL PASO - EL BANCO 1 110 kV 13/02/2023 PODA Y TROCHA 

374168 LN-752 EL PASO - EL BANCO 1 110 kV 1/02/2023 PODA Y TROCHA 

374179 LN-752 EL PASO - EL BANCO 1 110 kV 1/03/2023 PODA Y TROCHA 

374180 LN-752 EL PASO - EL BANCO 1 110 kV 2/03/2023 PODA Y TROCHA 
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Indicador Parcial 2.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por 
activo. 

374181 LN-752 EL PASO - EL BANCO 1 110 kV 3/03/2023 PODA Y TROCHA 

374182 LN-752 EL PASO - EL BANCO 1 110 kV 6/03/2023 PODA Y TROCHA 

374183 LN-752 EL PASO - EL BANCO 1 110 kV 7/03/2023 PODA Y TROCHA 

374184 LN-752 EL PASO - EL BANCO 1 110 kV 8/03/2023 PODA Y TROCHA 

374185 LN-752 EL PASO - EL BANCO 1 110 kV 9/03/2023 PODA Y TROCHA 

374186 LN-752 EL PASO - EL BANCO 1 110 kV 10/03/2023 PODA Y TROCHA 

374187 LN-752 EL PASO - EL BANCO 1 110 kV 13/03/2023 PODA Y TROCHA 

374188 LN-752 EL PASO - EL BANCO 1 110 kV 14/03/2023 PODA Y TROCHA 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 

 
 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 
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Indicador Parcial 2.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por 
activo. 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 

 
 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 
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Indicador Parcial 2.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por 
activo. 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 

 
 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 
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Indicador Parcial 2.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por 
activo. 

DEPARTAMENTO: CÓRDOBA/ SÚCRE 
PODA 

LN-713, LN-730, LN-731, LN-737, LN-761 

 
 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 
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Indicador Parcial 2.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por 
activo. 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 
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Indicador Parcial 2.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por 
activo. 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 

 

Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 
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Indicador Parcial 2.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por 
activo. 

 

 
 

Numero 
Tipo 

Elemento 
Elemento Fecha Inicio Trabajos a Realizar 

378789 LN-731 BOSTON - CHINU 1 110 kV 2/01/2023 PODA Y TROCHA 

378790 LN-731 BOSTON - CHINU 1 110 kV 3/01/2023 PODA Y TROCHA 

378791 LN-731 BOSTON - CHINU 1 110 kV 4/01/2023 PODA Y TROCHA 

378792 LN-731 BOSTON - CHINU 1 110 kV 5/01/2023 PODA Y TROCHA 

378793 LN-731 BOSTON - CHINU 1 110 kV 6/01/2023 PODA Y TROCHA 

378794 LN-731 BOSTON - CHINU 1 110 kV 7/01/2023 PODA Y TROCHA 

 

 
 

 

Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 

 

Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 
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Indicador Parcial 2.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por 
activo. 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 

 

Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 
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Indicador Parcial 2.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por 
activo. 

 

 
 

 

DEPARTAMENTO: BOLÍVAR 

LAVADO AT 

LN-612, LN-620, LN-624, LN-628, 

 

Numero 
Tipo 

Elemento 
Elemento Fecha Inicio Trabajos a Realizar 

374870 LN-612 TERNERA - MAMONAL 1 66 kV 16/01/2023 LAVADO DE AISLADORES 

374896 LN-612 TERNERA - MAMONAL 1 66 kV 1/02/2023 LAVADO DE AISLADORES 

374922 LN-612 TERNERA - MAMONAL 1 66 kV 10/02/2023 LAVADO DE AISLADORES 

374948 LN-612 TERNERA - MAMONAL 1 66 kV 7/03/2023 LAVADO DE AISLADORES 

374974 LN-612 TERNERA - MAMONAL 1 66 kV 16/03/2023 LAVADO DE AISLADORES 

391542 LN-612 TERNERA - MAMONAL 1 66 kV 18/02/2023 LAVADO DE AISLADORES 

391548 LN-612 TERNERA - MAMONAL 1 66 kV 25/03/2023 LAVADO DE AISLADORES 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 

 

Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 
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Indicador Parcial 2.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por 
activo. 

 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 

 
 

 
 

Numero 
Tipo 

Elemento 
Elemento Fecha Inicio Trabajos a Realizar 

374871 LN-624 
PROELECTRICA - 
MAMONAL 1 66 kV 

16/01/2023 LAVADO DE AISLADORES 

374897 LN-624 
PROELECTRICA - 
MAMONAL 1 66 kV 

1/02/2023 LAVADO DE AISLADORES 

374923 LN-624 
PROELECTRICA - 
MAMONAL 1 66 kV 

10/02/2023 LAVADO DE AISLADORES 

374949 LN-624 
PROELECTRICA - 
MAMONAL 1 66 kV 

7/03/2023 LAVADO DE AISLADORES 

374975 LN-624 
PROELECTRICA - 
MAMONAL 1 66 kV 

16/03/2023 LAVADO DE AISLADORES 

391543 LN-624 
PROELECTRICA - 
MAMONAL 1 66 kV 

18/02/2023 LAVADO DE AISLADORES 

391549 LN-624 
PROELECTRICA - 
MAMONAL 1 66 kV 

25/03/2023 LAVADO DE AISLADORES 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico AFINIA I Trimestre 2023 
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1.1.3 Objetivo 3 . Calidad de la potencia en los niveles de tensión 4,3 y 2  

Indicador Parcial 3.1 Ejecución de inversiones aprobadas en el plan de 
inversiones orientadas a la calidad de la potencia en los activos de nivel de 
tensión 4,3 y 2 
 
Evidencias que soportan la ejecución: 
 

CIRCUITO CALAMAR 3 

 

 

 
10°14'17.1"N 74°55'04.7"W, Estructura inicio 
conductor ACSR 4/0.  

 10°14'25.4"N 74°54'59.3"W. Poste 
de 12x1030.  

 

 

 
10°14'35.0"N 74°54'57.0"W, Poste de 

12x1030 
 10°14'45.6"N 74°54'54.5"W, Poste 

de 12x1030. 

Fuente:  SSPD visita en campo 
 
 



 

 
Página 77 de 153 

 

Indicador Parcial 3.1 Ejecución de inversiones aprobadas en el plan de 
inversiones orientadas a la calidad de la potencia en los activos de nivel de 
tensión 4,3 y 2 
 
 
 

CIRCUITO CALAMAR 3 

 

 

 
10°14'46.7"N 74°54'53.2"W, Poste de 12x1030.   10°15'02.2"N 74°54'48.7"W, 

Estructura Terminal cable ACSR 4/0, 
1520 metros, inicia cable CF125, 
poste de 12x1030. 

 

 

 
10°15'03.2"N 74°54'48.5"W, Poste de 

12x1030 
 10°15'04.4"N 74°54'47.7"W, Poste 

de 12x1030. 

Fuente:  SSPD visita en campo 
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Indicador Parcial 3.1 Ejecución de inversiones aprobadas en el plan de 
inversiones orientadas a la calidad de la potencia en los activos de nivel de 
tensión 4,3 y 2 
 
 
 

CIRCUITO CALAMAR 3 

 

 

 
10°15'07.3"N 74°54'47.4"W, Poste de 12x1030.   10°15'17.2"N 74°54'44.5"W, 

Estructura Terminal cable CF125, 
2030 metros. 

 

 

 
10°15'26.8"N 74°54'51.8"W, Estructura 

inicio cable AAAC 246.9 
 10°15'33.2"N 74°54'54.7"W, 

Estructura Terminal cable AAAC 
246.9, 260 metros.  

Fuente:  SSPD visita en campo 
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Indicador Parcial 3.1 Ejecución de inversiones aprobadas en el plan de 
inversiones orientadas a la calidad de la potencia en los activos de nivel de 
tensión 4,3 y 2 
 
 
 

COMPENSACION 110 KV – SUBESTACION MOMPOX  
UBICACIÓN: 9°13'35.8"N 74°25'04.9"W 

 

 

 

 

Nuevo pórtico de entrada.  Bahía de línea 

 

 

 
Banco condensadores 8 MVAR  Bahía transformador 

Fuente:  SSPD visita en campo 
 
 

 



 

 
Página 80 de 153 

 

Indicador Parcial 3.1 Ejecución de inversiones aprobadas en el plan de 
inversiones orientadas a la calidad de la potencia en los activos de nivel de 
tensión 4,3 y 2 
 

 
 

COMPENSACION 110 KV – SUBESTACION MOMPOX  
UBICACIÓN: 9°13'35.8"N 74°25'04.9"W 

 

 

 

 

Vía interna – Modulo común  Iluminación y apantallamiento – Modulo 
común 

 

 

 

Sistema de drenaje – Modulo común   Aisladores de soportes y cadenas de 
retención barrajes 

Fuente:  SSPD visita en campo 
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1.1.4 Objetivo 4 . Perdidas  

Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

Proyecto de consumidores regulados y medidos 
 

Bolívar Norte - OS: 29861508 

 
Fuente: Informe I Trimestre 2023 AFINIA 

 
Córdoba Norte - OS: 29857986 

 
Fuente: Informe I Trimestre 2023 AFINIA 

 
 



 

 
Página 82 de 153 

 

Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

Visita SSPD: 
 
San Pelayo: 
 

Usuario 1 Oscar Galván, Nic. 4476993, orden de servicio 29749188. La orden se dio 
por reporte de línea directa 

  
Fuente: Visita SSPD - DTGE 

 
Usuario 2 DIRECTV Colombia, Nic 7751117, orden de servicio 29851632 

  
Fuente: Visita SSPD - DTGE 
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Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

 
Cereté: 
 
Usuario 1 Mercy Cecilia Rodríguez Narváez, Nic. 4469270, orden de servicio 29782570. 
La orden se dio porque en revisión se encontró medidor con fotocelda invertida, razón 

por la cual se cambió el medidor y se inició proceso de recuperación de energía 

  
Fuente: Visita SSPD - DTGE 

 
Usuario 2 Herly Luisana Carrascal Triana, Nic. 6697392, orden de servicio 29740882. 

En la orden se cambió el medidor porque se encontró dañado y desprogramado 

  
Fuente: Visita SSPD – DTGE 
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Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

 
Corozal: 
 

Usuario 1 Nic. 5077364, orden de servicio 29496424 

   
Fuente: Visita SSPD – DTGE 

 
Usuario 2 Nic. 7913777, orden de servicio 29799039 

  
Fuente: Visita SSPD – DTGE 
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Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

 
Carmen de Bolívar: 

 
Usuario 1 Nic. 4263386, orden de servicio 29906576, barrio Siete de Agosto. El usuario 

se normalizó por que se levantó irregularidad ya que aparecía como residencial y 
realmente es comercial 

  
Fuente: Visita SSPD – DTGE 

 
Usuario 2 Nic. 4265421, orden de servicio 29883690, barrio El Páramo. En la orden se 

realizó cambio de medidor por display dañado, imposibilidad para toma de lectura. 

  
Fuente: Visita SSPD – DTGE 
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Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

 
Usuario 3 Nic. 4263674, orden de servicio 29758325, barrio Paraíso. En la orden de 

servicio se realizó revisión de medidor, el cual se encontró conforme, pero se cambió la 
caja para evitar manipulación 

  
Fuente: Visita SSPD – DTGE 

 
Usuario 4 Nic. 6625737, orden de servicio 29866060, barrio Las Palmas. En la orden de 

servicio se realizó revisión a medidor el cual se encontró desprendido y luego se fijó 

  
Fuente: Visita SSPD – DTGE 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Página 87 de 153 

 

Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

 
Usuario 5 Nic. 6519805, orden de servicio 29890543, barrio 1 de Mayo. En la orden de 

servicio se encontró medidor apagado con display dañado y se cambió medidor 

  
Fuente: Visita SSPD – DTGE 

 
Usuario 6 Nic. 4233896, orden de servicio 29855414, barrio Nariño. En la orden de 

servicio se encontró caja opaca y se cambió toda la caja por impedimento de lectura 

  
Fuente: Visita SSPD – DTGE 
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Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

 
Arjona: 
 
Jhanet Mayoral Martínez, Nic 7216644, barrio Nuevo, orden de servicio 29831272. En 

la orden de servicio se realizó normalización de servicio directo con medidor, se adecuó 
acometida y caja descolgada 

  
Fuente: Visita SSPD – DTGE 

 
Olga Patricia Gutiérrez Varón, barrio El Ceibal, Nic 1100842, orden de servicio 

29834235.  Se realizó habilitación de vivienda (HV), el contratista de AFINIA es quien 
emite la declaración RETIE y se instala el medidor con su puesta a tierra 

  
Fuente: Visita SSPD – DTGE 
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Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

 
 

Institución Educativa Domingo Tarraguaro, sector Calle El Coco, Nic. 4246803, orden 
de servicio 29758139. En la orden de servicio se realizó revisión por posible 

irregularidad y se encontró conforme 

  
Fuente: Visita SSPD – DTGE 

 
COOTRANSAR, sector calle el coco Arjona, Nic. 4246809, orden de servicio 29677667, 

En la orden de servicio se revisó medidor por posible irregularidad y se encontró 
conforme, sin embargo, se cambió la caja 

  
Fuente: Visita SSPD – DTGE 
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Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

 
 
Luis Eduardo Villa, Nic 4246485, orden se servicio 29691185. En la orden de servicio se 

realizó revisión por tarifa inadecuada, se cambió caja y se hizo adecuación de 
acometida, en estos momentos el predio se encuentra desocupado 

  
Fuente: Visita SSPD – DTGE 

 
Proyecto de gestión de grandes consumidores: 
 

Territorial Bolívar Norte - OS 29860243 

 
Fuente: Informe I Trimestre 2023 AFINIA 
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Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

 
Territorial Bolívar Norte - OS 29862719 

 
Fuente: Informe I Trimestre 2023 AFINIA 

 
 

Territorial Bolívar Norte – OS 29901050 

 

Fuente: Informe I Trimestre 2023 AFINIA 



 

 
Página 92 de 153 

 

Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

 

Visita SSPD  

Montería: 

Barrio Chuchurubí 

 

Usuario Centro Familiar Cristiano, Nic. 4557603 

  
Fuente: Visita SSPD – DTGE 

 

Usuario Fiscalía, Nic. 4551400 

  
Fuente: Visita SSPD – DTGE 
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Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

 

Usuario Viva 1A IPS, Nic. 4530660 

  
Fuente: Visita SSPD - DTGE 

Usuario Policía Nacional, Nic. 4551409 

  
Fuente: Visita SSPD – DTGE 



 

 
Página 94 de 153 

 

Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

 

Barrio Centro 

Usuario Hotel SAMA, Nic. 4576661 

  

 
Fuente: Visita SSPD – DTGE 
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Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

 

Usuario Bancamía, Nic. 4533125 

  

Fuente: Visita SSPD – DTGE 

 

Usuario Tierra Santa, Nic. 7517855 

  

Fuente: Visita SSPD – DTGE 
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Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

 

Usuario Tienda del Interior, Nic. 4614082 

  
Fuente: Visita SSPD – DTGE 

 

Barrio El Mora: 

 

Usuario PLASDECOR, Nic. 6860840 

  
Fuente: Visita SSPD – DTGE 
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Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

 

Barrio Villa Caribe: 

Usuario Tubos y Metales, Nic. 6806957 

  
Fuente: Visita SSPD - DTGE 

 

Cereté: 

 

Usuario: Municipio de Cereté, Nic 7693638, en la orden de servicio se realizó cambio de 

equipo de comunicación y revisión del equipo 

  
Fuente: Visita SSPD – DTGE 
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Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

Sincelejo: 

 

Usuario: Hotel Panorama, Nic. 7833523, orden de servicio 29893725. En la OS se 
realizó reemplazo de modem en el marco del PTM, plan tecnología de la medida. Para 

control de pérdidas de medida 

   
Fuente: Visita SSPD - DTGE 

 
Usuario: Sala de Velación La Esperanza, Nic. 5092024, orden de servicio 29890932. En 

la OS se realizó una inspección periódica para verificar el estado de la medida y 
diagnosticar la migración a medición industrial y con una orden de servicio posterior se 
instaló medida industrial, la medición cuenta con sensor de apertura de gabinete para 

evitar la manipulación del usuario 

   
Fuente: Visita SSPD - DTGE 
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Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

Usuario: Sol Marina Perna de Sierra, Nic. 7552835, orden de servicio 29823940. Con la 

OS se instaló la tecnología FOCUS, en el marco de PTM, en este medidor industrial se 

le instalo módem para hacerle seguimiento 

  
Fuente: Visita SSPD - DTGE 

 

Corozal: 

 

Usuario: Estación de Servicio Las Brisas, Nic. 5077240, orden de servicio 29831536. En 
la OS se hizo revisión de la medición industrial y revisión periódica de seguimiento a los 

equipos de medida 

  
Fuente: Visita SSPD - DTGE 
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Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

Usuario: Olímpica de Corozal, Nic. 7871389, orden de servicio 29823963. En la OS se 

realizó cambio de los dos transformadores de tensión (TT) 

  
Fuente: Visita SSPD - DTGE 

 

Carmen de Bolívar 

 

Usuario: Universidad de Cartagena, Barrio Prado, Medidor 62083123, orden de servicio 
29798628.  En la orden de servicio se realizó una revisión periódica para verificar el 

estado del equipo y comunicaciones 

  
Fuente: Visita SSPD - DTGE 
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Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

Usuario: Hogares Campesinos Ancianato, Barrio Concordia, Medidor 053054850, orden 
de servicio 29762274. En la orden se realizó revisión periódica para verificar estado del 

equipo y de comunicaciones 

  
Fuente: Visita SSPD - DTGE 

 
Usuario: Compañía del Agro, Barrio La Esperanza, Medidor 62038061, orden de 

servicio 29798629. En la orden de servicio se encontró módem sin señal y se cambió el 

modem 

  

Fuente: Visita SSPD – DTGE 
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Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

Arjona: 

 

Barrio San José: 
 
Usuario: Estación de Servicio Arjona, Nic. 58123064, orden de servicio 29880573. En la 

orden de revisión se instaló módem y antena y se hizo prueba de comunicación, se 
reemplazó este equipo porque el anterior era equipo de medida centralizada 

 
Fuente: Visita SSPD - DTGE 

 
Barrio 5 de Noviembre. 
 
Usuario: CDI Municipio de Arjona, Nic 1274590, medidor 02924403, orden de servicio 

29859701. En la orden de servicio se realizó instalación completa de medida 
semidirecta, tenía medida centralizada residencial, y además se instalaron el módem y 

antena 

  
Fuente: Visita SSPD - DTGE 
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Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

Barrio El Tanque Sector Gambote 
 

Usuario: Acueducto y Alcantarillado de Arjona, Nic 1073737, orden de servicio 
29785838. En la orden de servicio solamente se realizó inspección periódica para 

verificar estado de equipos de medida y pruebas de comunicación 

  

Fuente: Visita SSPD - DTGE 
 
Barrio El Tanque 
 

Usuario: Acueducto y Alcantarillado de Colombia SA ESP, Nic. 084292021, orden de 
servicio 29785837, en la orden de servicio del 24 de enero se realizó revisión del equipo 

de medida y prueba de comunicación, en la visita se encontró un medidor diferente 
debido a que se cambió el 14 de julio con orden de servicio 69794431 

  
Fuente: Visita SSPD – DTGE 
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Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

 
Barrio Subnormal San Rafael de la Cruz 
 

Usuario: Barrio Subnormal San Rafael de la Cruz, Nic 5368339, orden de servicio 

29872901. En la orden de servicio se realizó inspección del equipo y se 

encontró conforme.  Este es un equipo totalizador y no tiene módem ni antena.  El 

totalizador tiene asociadas 34 casas y está asociado al transformador A636188 

  
Fuente: Visita SSPD - DTGE 

 

Cartagena: 

 

Usuario: Aduanas Hubemar, Barrio Manga, Nic 1190620, orden de servicio 29805046, 
Número de medidor 62086345. En la orden de servicio se realizó revisión periódica y 

resultó conforme, no sé cambió ni equipo de medida ni módem ni antena 

  
Fuente: Visita SSPD - DTGE 
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Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

Usuario: Hotel Avenida Buenos Aires, Barrio El Bosque, Nic 1200162, medidor número 
62019413, orden de servicio 29755258. En la orden de servicio se realizó revisión 

periódica con resultado conforme y se realizó pruebas conformes 

  
Fuente: Visita SSPD - DTGE 

 
Usuario: Hotel Mamonal Center, Barrio Nuevo Campestre, Nic 5929004, medidor 

número 36076234, orden de servicio 29896223. En la orden de servicio se realizó 

corrección de telemedida y se reprogramó módem 

   

Fuente: Visita SSPD – DTGE 
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Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

 

Proyectos para la instalación de macromedida: 

 

Macromedida ZZEE: RPM 98921298    ZE BOCAGRANDE- BN 

 
Fuente: Informe I Trimestre 2023 AFINIA 

 
Macromedida SSEE: MACROMEDIDOR N2 SE TAMALAMEQUE-CESAR 

 
Fuente: Informe I Trimestre 2023 AFINIA 
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Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

 
Visita SSPD 
 
San Pelayo 
 

Macromedidor y TCs 

   
Fuente: Visita SSPD – DTGE 

 
Cereté: 
 
Código del Trafo AH422 asociado al macromedidor instalado. Con la orden de servicio 

se realizó la instalación completa de macromedidor 

   
Fuente: Visita SSPD – DTGE 
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Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

Sincelejo: 
 
Proyecto Espiga 1: 
 
Macromedidor 1: Código de macromedidor 50002481 asociado a transformador 1 Cod. 

AM802 

  
Fuente: Visita SSPD – DTGE 

 
Macromedidor 2: Código de macromedidor 50001697 asociado a transformador 2 Cod. 

AM600 

  
Fuente: Visita SSPD – DTGE 
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Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

 
Macromedidor 3: Código de macromedidor 50002222 asociado a transformador 3 Cod. 

X8629 

  
Fuente: Visita SSPD - DTGE 

 
Macromedidor 4: Código de macromedidor 50001700 asociado a transformador 4 Cod. 

1057P 

  
Fuente: Visita SSPD - DTGE 
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Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

 
Proyecto Espiga 10: 
 
Macromedidor 1: Código de macromedidor 50001703 asociado a transformador 1 Cod. 

C8658 

  
Fuente: Visita SSPD - DTGE 

 
Macromedidor 2: Código de macromedidor 50001704 asociado a transformador 2 Cod. 

AM799 

  
Fuente: Visita SSPD – DTGE 
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Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

 
Corozal: 
 

Macromedidor 1: Código de macromedidor 50001264 asociado a transformador Cod. 
X6394 

   
Fuente: Visita SSPD - DTGE 

 
Macromedidor 2: Código de macromedidor 00167162 asociado a transformador 2 Cod. 

X6395 

   
Fuente: Visita SSPD - DTGE 
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Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

 
 
Macromedidor 3: Código de macromedidor 50002222 asociado a transformador 3 Cod. 

AM932 

   
Fuente: Visita SSPD - DTGE 

 
Carmen de Bolívar: 
 
Barrio Siete de Agosto 
 

Macromedidor 1: Código de macromedidor 50004385 asociado a transformador Cod. 
H5968 

   
Fuente: Visita SSPD – DTGE 
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Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

 
 

Macromedidor 2: Código de macromedidor 50004386 asociado a transformador 2 Cod. 
B6226 

   
Fuente: Visita SSPD - DTGE 

 
Barrio Monte Carmelo 
 
Macromedidor 3: Código de macromedidor 50003001 asociado a transformador 3 Cod. 

B6925 

   
Fuente: Visita SSPD - DTGE 
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Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

 
Barrio Nariño 
 
Macromedidor 4: Código de macromedidor 50003004 asociado a transformador 3 Cod. 

36982 

   
Fuente: Visita SSPD - DTGE 

 
Macromedidor 5: Código de macromedidor 50003825 asociado a transformador 3 Cod. 

P1247 

   
Fuente: Visita SSPD - DTGE 
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Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

Cartagena: 
 
Barrio Nelson Mandela: 
 

Macromedidor 1: Código de macromedidor 50004845 asociado a transformador Cod. 
0093P 

   
Fuente: Visita SSPD - DTGE 

 
Macromedidor 2: Código de macromedidor 50004896 asociado a transformador 2 Cod. 

0084P 

   
Fuente: Visita SSPD – DTGE 
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Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

Macromedidor 3: Código de macromedidor 50004885 asociado a transformador 3 Cod. 
0806P 

   
Fuente: Visita SSPD - DTGE 

 
Barrio San Fernando: 
 
Macromedidor 1: Código de macromedidor 50003099 asociado a transformador 1 Cod. 

X7883 

  
Fuente: Visita SSPD - DTGE 
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Indicador Parcial 4.2 Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 

Macromedidor 2: Código de macromedidor 50003330 asociado a transformador 1 Cod. 
AM651 

  
Fuente: Visita SSPD - DTGE 
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Indicador Parcial 4.3 Ejecución Plan de Reducción de Pérdidas de Energía. 

Instalación de medidores a usuarios sin medición: 
 

Orden de Servicio: 29848330

 
Fuente: Informe I Trimestre 2023 AFINIA 
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Indicador Parcial 4.3 Ejecución Plan de Reducción de Pérdidas de Energía. 

 
 

Orden de Servicio: 29868536 

 
Fuente: Informe I Trimestre 2023 AFINIA 
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Indicador Parcial 4.3 Ejecución Plan de Reducción de Pérdidas de Energía. 

 
Visita SSPD 
 
Montería: 
 

Barrio el Triunfo (Mocarí) - Orden de servicio 29779871, Nic 6256198  

   
Fuente: Visita de inspección SSPD – DTGE 

 
Barrio Mateo Gómez --Orden de servicio 29746357, Nic. 1095798 

  
Fuente: Visita de inspección SSPD - DTGE 
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Indicador Parcial 4.3 Ejecución Plan de Reducción de Pérdidas de Energía. 

 
San Pelayo: 
 
Usuario normalizado Ruby Bodonero Petro, Nic 7294267, Orden de servicio 29707679 

  
Fuente: Visita de inspección SSPD - DTGE 

 
Cereté: 
 

Barrio Nuevo horizonte, Usuario normalizado Edwin Dario Plaza Gonzáles, Nic 
7336755, Orden de servicio 29757832 

  
Fuente: Visita de inspección SSPD - DTGE 
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Indicador Parcial 4.3 Ejecución Plan de Reducción de Pérdidas de Energía. 

 
Sincelejo: 
 
Barrio Costa Azul: 
 

Usuario 1: Jorge Vásquez, Nic. 7076806 

  
Fuente: Visita SSPD - DTGE 

 
Usuario 2: Seferino Parra, Nic. 7173400 

  
Fuente: Visita SSPD - DTGE 
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Indicador Parcial 4.3 Ejecución Plan de Reducción de Pérdidas de Energía. 

 
Usuario 3: Harold David Bustos, Nic. 7300999 

  
Fuente: Visita SSPD - DTGE 

Barrio Villa Mady: 
 

Usuario 4: Claudia Domínguez Carmona, Nic. 7122781 

  
Fuente: Visita SSPD - DTGE 
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Indicador Parcial 4.3 Ejecución Plan de Reducción de Pérdidas de Energía. 

 
Usuario 5: Darlys Cervantes, Nic. 7028182 

  
Fuente: Visita SSPD - DTGE 

 
Corozal: 
 
Barrio Cartagena de Indias 
 

Usuario 1: Emilta Rosas Contreras, Nic. 7401866, orden de servicio 29770377 

  

Fuente: Visita SSPD - DTGE 
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Indicador Parcial 4.3 Ejecución Plan de Reducción de Pérdidas de Energía. 

 
 

Usuario 2: Concepción Montesino, Nic. 7362676, orden de servicio 29849901 

  
Fuente: Visita SSPD - DTGE 

 
Barrio Dager Chadid: 
 

Usuario 3: Alba Luz Castro Rodríguez, Nic. 7205111, orden de servicio 29852451 

  

Fuente: Visita SSPD – DTGE 
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Indicador Parcial 4.3 Ejecución Plan de Reducción de Pérdidas de Energía. 

 
 

Usuario 4: Karen Carcamo Acosta, Nic. 7401853, orden de servicio 29852454 

  
Fuente: Visita SSPD – DTGE 

 
Arjona: 
 
Mario Ramos Castaño, Nic 7018804, barrio El Silencio, orden de servicio 29830386. En 
la orden de servicio se realizó instalación completa de medidor porque el usuario no lo 

tenía, por tal motivo tenía conexión directa 

   
Fuente: Visita SSPD – DTGE 
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Indicador Parcial 4.3 Ejecución Plan de Reducción de Pérdidas de Energía. 

 
Sistema de medición centralizada: 
 
Bolívar Norte 
 
Medida avanzada - Instalación de medidores medida avanzada sobre fachada, luego su 

conexión a las acometidas 

  

Fuente: Informe I Trimestre 2023 AFINIA 
Córdoba Norte 

Medida avanzada - Instalación de medidores medida avanzada sobre fachada, luego su 
conexión a las acometidas 

  

Fuente: Informe I Trimestre 2023 AFINIA 
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Indicador Parcial 4.3 Ejecución Plan de Reducción de Pérdidas de Energía. 

Aseguramiento de red: 
 

Actividad de excavación, hincado y cimentación de postes de 14M, 12M y 9M. 
Instalación de transformador y redes baja tensión tendidas y energizadas sobre postes 

de 12 metros instalados en de la ciudad de Cartagena.   

  
Fuente: Informe I Trimestre 2023 AFINIA 

 
Evidencias Fotográficas: 
 

RPM     98921298    ZE BOCAGRANDE- BN 

 
Fuente: Informe I Trimestre 2023 AFINIA 
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Indicador Parcial 4.3 Ejecución Plan de Reducción de Pérdidas de Energía. 

Visita SSPD: 
 
Sincelejo: Proyecto Espiga 1: Usuarios beneficiados aproximadamente 3.160, 
transformadores instalados 118 y en el primer trimestre 2023 se instalaron 27 
transformadores con 547 usuarios asociados.  
 
Transformador 1 Cod. AM802: Usuario 1 Medidor No. 10066779, Usuario 2 Medidor No. 

13145462 

   
Fuente: Visita SSPD - DTGE 

 
Transformador 2: Cod. AM600: Usuario 1 Medidor No. 00107033, Usuario 2 Medidor 

No. 12063141 

   
Fuente: Visita SSPD - DTGE 
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Indicador Parcial 4.3 Ejecución Plan de Reducción de Pérdidas de Energía. 

 
Transformador 3: Cod. X8629: Usuario 1 Medidor No. 10066859, Usuario 2 Medidor No. 

10066856 

   
Fuente: Visita SSPD - DTGE 

 
Transformador 4: Cod. 1057P: Usuario 1 Medidor No. 10066793, Usuario 2 Medidor No. 

10066790 

   
Fuente: Visita SSPD – DTGE 

 
 
 



 

 
Página 131 de 153 

 

Indicador Parcial 4.3 Ejecución Plan de Reducción de Pérdidas de Energía. 

 
Proyecto Espiga 10: Para el primer trimestre el transformador 1 tiene asociados 34 
usuarios normalizados; el transformador 2 tiene 35 usuarios normalizados. 
 
Transformador 1 Cod. C8658: Usuario 1 Medidor No. 00134421, Usuario 2 Medidor No. 

00134465 

   

Fuente: Visita SSPD – DTGE 
 

Transformador 2: Cod. AM799: Usuario 1 Medidor No. 12076023, Usuario 2 Medidor 
No. 12154867 

   

Fuente: Visita SSPD - DTGE 
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Indicador parcial 4.4 Ejecución plan de inversiones activos de uso dirigido a 
gestión de pérdidas. 

Montería - Proyecto Berástegui: Usuarios beneficiados aproximadamente 1.400, 
transformadores instalados 34 y en el primer trimestre 2023 se instalaron 5 
transformadores con 191 usuarios asociados. 

 
Transformador 1: Usuario 1 Orden de servicio 29758912, Usuario 2 Orden de servicio 

29758942  

   

Fuente: Visita de inspección SSPD – DTGE 
 

Transformador 2: Usuario 1 Orden de servicio 29714150 

  
  



 

 
Página 133 de 153 

 

Indicador parcial 4.4 Ejecución plan de inversiones activos de uso dirigido a 
gestión de pérdidas. 

 
Fuente: Visita de inspección SSPD - DTGE 

 
Transformador 3: Usuario 1 Orden de servicio 29833831, Usuario 2 Orden de servicio 

29833819 

   
Fuente: Visita de inspección SSPD - DTGE 
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Indicador parcial 4.4 Ejecución plan de inversiones activos de uso dirigido a 
gestión de pérdidas. 

San Pelayo: 

 
Usuario: CAMU, Nic. 7525641. Orden de servicio se cambió gabinete y se cambió el 

equipo de comunicación 

  
Fuente: Visita de inspección SSPD – DTGE 

 
Cartagena: Proyecto Sector Nelson Mandela: En el proyecto se han instalado 150 
transformadores beneficiando aproximadamente a 3.000 usuarios. En el primer trimestre 
2023 se instalaron 26 transformadores en el barrio Nelson Mandela 
 

Transformador 1:  Cod. 0093P, Usuario 1 Elio Pitalua, Nic. 1108275, orden de servicio 
29788412 número de medidor 00130733, Usuario 2 Wilmer Simancas, Nic. 1108311, 

orden de servicio 29788414, número de medidor 00059561, Usuario 3 número de 
medidor 00130737.  En el transformador 1 se normalizaron 29 usuarios 

   
Fuente: Visita SSPD – DTGE 
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Indicador parcial 4.4 Ejecución plan de inversiones activos de uso dirigido a 
gestión de pérdidas. 

Transformador 2: código 0084P Usuario 1 Bivia Mendoza, Nic 1108345, orden de 
servicio 29728997, número de medidor 00131303, Usuario 2 Alexander Julio Silgado, 

Nic. 1108258, Usuario 3 Raimundo José Payares, Nic. 1266434. Orden de servicio 
29849875. En el transformador 2 se normalizaron 34 usuarios 

   
Fuente: Visita SSPD – DTGE 

 
Transformador 3: código 0806P Usuario 1 Dagobis Vargas, Nic. 1268398, orden de 

servicio 29777880, Usuario 2 Argenida Agamez, Nic. 1268404, orden de servicio 
29777881. En el transformador 3 se normalizaron 44 usuarios 

   
Fuente: Visita SSPD – DTGE 
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Indicador parcial 4.4 Ejecución plan de inversiones activos de uso dirigido a 
gestión de pérdidas. 

 
Proyecto Sector San Fernando: La mayoría de los usuarios de San Fernando cuentan 
con medidores inteligentes y a la espera de la instalación de antena para transmitir 
información de la medida. 
 

Transformador 1:  Cod. X7883, Usuario 1 Nic. 7693146, Usuario 2 Nic. 1056101 

   
Fuente: Visita SSPD – DTGE 

 
Transformador 2: código AM651, Usuario 1 Nic. 1227786, Usuario 2, Nic. 1227787 

   
Fuente: Visita SSPD – DTGE 
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Indicador parcial 4.4 Ejecución plan de inversiones activos de uso dirigido a 
gestión de pérdidas. 

 

Macromedida SSEE: 
 

MACROMEDIDOR N2 SE TAMALAMEQUE-CESAR 

 
Fuente: Informe I Trimestre 2023 AFINIA 

 
Multifamiliar Villa Plaza – Cartagena – 24/03/2023 

 
Fuente: Informe I Trimestre 2023 AFINIA 
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Indicador parcial 4.4 Ejecución plan de inversiones activos de uso dirigido a 
gestión de pérdidas. 

 
Red aérea Foco Rojo – Cartagena 

 
Fuente: Informe I Trimestre 2023 AFINIA 

 
Red aérea Los Ciruelos (Gabinete en red) – Cartagena 

 
Fuente: Informe I Trimestre 2023 AFINIA 
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1.1.5 Objetivo 6 . Atención al cliente  

Indicador Parcial 6.1 - Implementar una estrategia que optimice el procedimiento de 
trámite oportuno y de calidad de reclamaciones por parte de la empresa. 

 
Evidencias que soportan la ejecución: 
 

Tabla de cobertura de objetivo población del personal de AFINIA 

 
 

Fuente:  Informe Primer Trimestre 2023 de AFINIA 
 

Tabla- Documentación del Gestor de Contenidos 
 

Tipo documento Cantidad 

Peticiones 37 

Quejas 24 

Reclamos           24 

Sugerencias      22 

 
Fuente:  Informe Primer Trimestre 2023 de AFINIA 

 
Tabla de beneficios y nuevas funcionalidades SAVIA – Afinia 

 

 
Fuente: Elaborado por la SSPD a partir de información de reportada por AFINIA en el informe del primer 

trimestre de 2023 
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Indicador Parcial 6.1 - Implementar una estrategia que optimice el procedimiento de 
trámite oportuno y de calidad de reclamaciones por parte de la empresa. 

Imagen – Documentos finales incluidos en el Gestor de documentos SAVIA para 
consulta de personal de atención al cliente AFINIA – Atención Presencial Tarifa 

Incorrecta  
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Indicador Parcial 6.1 - Implementar una estrategia que optimice el procedimiento de 
trámite oportuno y de calidad de reclamaciones por parte de la empresa. 

 

 
 

Fuente:  Informe Primer Trimestre 2023 de AFINIA  
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Indicador Parcial 6.1 - Implementar una estrategia que optimice el procedimiento de 
trámite oportuno y de calidad de reclamaciones por parte de la empresa. 

Imagen – Documentos finales incluidos en el Gestor de documentos SAVIA para 
consulta de personal de atención al cliente AFINIA – Atención Presencial Cobro de 

Revisiones  
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Indicador Parcial 6.1 - Implementar una estrategia que optimice el procedimiento de 
trámite oportuno y de calidad de reclamaciones por parte de la empresa. 

 
Fuente:  Informe Primer Trimestre 2023 de AFINIA  
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Indicador Parcial 6.1 - Implementar una estrategia que optimice el procedimiento de 
trámite oportuno y de calidad de reclamaciones por parte de la empresa. 

Imagen – Documentos finales incluidos en el Gestor de documentos SAVIA para 
consulta de personal de atención al cliente AFINIA – Atención Presencial 

Terminación del Contrato 
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Indicador Parcial 6.1 - Implementar una estrategia que optimice el procedimiento de 
trámite oportuno y de calidad de reclamaciones por parte de la empresa. 
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Indicador Parcial 6.1 - Implementar una estrategia que optimice el procedimiento de 
trámite oportuno y de calidad de reclamaciones por parte de la empresa. 

 
Fuente:  Informe Primer Trimestre 2023 de AFINIA  
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Indicador Parcial 6.1 - Implementar una estrategia que optimice el procedimiento de 
trámite oportuno y de calidad de reclamaciones por parte de la empresa. 

Imagen – Documentos finales incluidos en el Gestor de documentos SAVIA para 
consulta de personal de atención al cliente AFINIA – Atención Presencial 

Terminación del Contrato 

 

 
Fuente:  Informe Primer Trimestre 2023 de AFINIA  
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Indicador Parcial 6.1 - Implementar una estrategia que optimice el procedimiento de 
trámite oportuno y de calidad de reclamaciones por parte de la empresa. 

 
Imagen – Avatar tecnológico ALIX – Afinia 

 

 
 

Fuente:  Informe Primer Trimestre 2023 de AFINIA 

 
Imagen – requerimiento interno Validación funcionarios Afinia IVR y CHAT 

 

 
Fuente:  Informe Primer Trimestre 2023 de AFINIA 
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Indicador Parcial 6.1 - Implementar una estrategia que optimice el procedimiento de 
trámite oportuno y de calidad de reclamaciones por parte de la empresa. 

 
Imagen – requerimiento interno Agendamiento de llamada  
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Indicador Parcial 6.1 - Implementar una estrategia que optimice el procedimiento de 
trámite oportuno y de calidad de reclamaciones por parte de la empresa. 
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Indicador Parcial 6.1 - Implementar una estrategia que optimice el procedimiento de 
trámite oportuno y de calidad de reclamaciones por parte de la empresa. 
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Indicador Parcial 6.1 - Implementar una estrategia que optimice el procedimiento de 
trámite oportuno y de calidad de reclamaciones por parte de la empresa. 

 

 
 

Fuente:  Informe Primer Trimestre 2023 de AFINIA 
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Indicador parcial 6.2. Mantener el porcentaje de casos resueltos mediante el 
programa de atención al cliente en primer contacto del universo de casos que 
aplique. 

 
 

Tabla Evolución del FCR en CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P 
 

Mes 
Cantidad 

FCR 
% 

FCR Meta 
Cantidad 
NO FCR 

% NO 
FCR 

Total 
general 

Enero 26.351 87% 54% 4.090 13% 30.441 

Febrero 28.155 86% 54% 4.443 14% 32.598 

Marzo 34.003 86% 54% 5.576 14% 39.579 

Acumulado 
primer trimestre 
2023 

88.509 86% 54% 14.109 14% 102.618 

 
 
 
 

Fuente: Informe Primer Trimestre 2023 de AFINIA. 
 
 

Grafico Evolución del FCR en CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P 
 

 
 

Fuente: Informe Primer Trimestre 2023 de AFINIA. 
 
 

 

 


