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1 INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con las condiciones de prestación del servicio de energía eléctrica del mercado 
de la Región Caribe y cuya parte de la prestación del servicio fue adjudicada por 
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. mediante subasta a la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA 
S.A.S. E.S.P. con marca AFINIA, se estableció la necesidad por parte de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de hacer un seguimiento detallado a 
los compromisos adquiridos por parte de la citada empresa, especialmente en materia de 
inversiones y de mejora de la prestación del servicio para los departamentos y municipios 
que hacen parte del mercado de comercialización adjudicado: departamentos de Bolívar, 
Córdoba, Cesar, Sucre y 11 municipios del Magdalena (El Banco, Guamal, San Sebastián 
de Buenavista, Santa Ana, Pijiño del Carmen, San Zenón, Santa Bárbara del Pinto, 
Ariguaní, Sabanas de San Ángel, Algarrobo, y Nueva Granada) y algunos usuarios 
ubicados en los municipios de Repelón y Manatí del departamento del Atlántico y La Jagua 
del Pilar en el departamento de La Guajira. 
 
Como resultado de lo anterior, el día 17 de diciembre de 2020 se suscribió un Programa de 
Gestión de Largo Plazo -PGLP- entre la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios -Superservicios o SSPD- y la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 
E.S.P. -AFINIA-, de común acuerdo y cuyo plazo máximo de cumplimiento es hasta el 31 
de diciembre de 2025. 
 
Así mismo, en el desarrollo del PGLP y como fue previsto en su estructuración, de común 
acuerdo se suscribió el 13 de julio de 2022 la Adenda No. 1 en la cual se realizaron ajustes 
a algunos de los indicadores parciales y de resultado o la descripción de sus fórmulas. 
 
Los objetivos que se persiguen con el programa de gestión acordado de largo plazo son los 
siguientes: 
 
1. Mejorar la continuidad del servicio en el Sistema de Distribución Local, en cuanto a la 

duración y frecuencia de las interrupciones en su mercado de comercialización.   
2. Mejorar la confiabilidad en el Sistema de Transmisión Regional –STR–, en cuanto a 

reducir la magnitud de la demanda no atendida.  
3. Mejorar la calidad de la potencia, relacionado con el perfil de tensión y distorsión 

armónica total en activos de los niveles de tensión II, III, IV. 
4. Reducir las pérdidas de energía.  
5. Reducir el número de accidentes de origen eléctrico.  
6. Mejorar las condiciones de atención al usuario.  
7. Implementar la política de responsabilidad social empresarial.  
8. Reducir los usuarios de áreas especiales, especialmente de los barrios subnormales 

(BSN) y las Zonas de Difícil Gestión (ZDG).  
 
Para cumplir estos objetivos, se definieron los compromisos que debe ejecutar el prestador, 
los cuales son valorados con indicadores parciales y de resultado, en concordancia con las 
metas y plazos acordados.  
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En este sentido, la Superservicios realiza el seguimiento al cumplimiento del PGLP a través 
de la Dirección Técnica de Gestión de Energía -DTGE-, con base en los informes 
trimestrales presentados por el prestador, entregados a la Superservicios dentro de los 
treinta (30) días calendario posteriores a la finalización de cada periodo evaluado, así como 
la demás información que considere pertinente para cumplir esta labor encargada.  
 
El resultado del seguimiento realizado por la DTGE se consigna en informes que la 
Superservicios ha decidido socializar con la comunidad y las instituciones interesadas, con 
el fin de poder brindar la información necesaria y permanente de la mejora en las 
condiciones de prestación del servicio en el mercado atendido por AFINIA.  
 
El presente informe muestra los antecedentes del PGLP suscrito entre la Superservicios y 
AFINIA y los avances obtenidos en los periodos anteriores de seguimiento del PGLP.  
 
Posteriormente, se presenta el seguimiento al cumplimiento del programa durante el tercer 
trimestre de 2025 y los resultados de evaluación de los indicadores, seguido de las 
conclusiones del informe de seguimiento y las recomendaciones planteadas. 
 
Por otro lado, en el Anexo 1 se muestran los resultados en detalle de la evaluación para 
cada uno de los indicadores de seguimiento tanto parciales como de resultado, 
acompañados de su respectivo análisis. 
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2 ANTECEDENTES DEL PGLP 

La Superservicios, en cumplimiento de sus funciones, y dadas las condiciones de 
prestación del servicio en el mercado atendido por la empresa ELECTRICARIBE S.A. 
E.S.P., ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de ELECTRICARIBE 
S.A. E.S.P., mediante la Resolución SSPD No. 20161000062785 del 14 de noviembre de 
2016, y posteriormente a través de la Resolución SSPD No. 20171000005985 del 14 de 
marzo de 2017 determinó que la toma de posesión de la empresa tendría fines liquidatarios, 
disponiendo una etapa de administración temporal, con el fin de salvaguardar la prestación 
del servicio. 
 
En este ejercicio se adelantaron diferentes acciones para definir el mecanismo de solución 
empresarial para determinar el prestador o prestadores del servicio en el mercado en 
cuestión, proceso que culminó con la segmentación del mercado de Electricaribe en dos 
mercados, denominados Caribemar y Caribesol, y su posterior adjudicación a dos 
compañías, cada una a cargo de la operación de tales segmentos de mercado. En este 
orden, el 30 de marzo de 2020 Electricaribe (el Vendedor) y EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLÍN E.S.P. –EPM E.S.P.– (el Comprador) suscribieron un contrato de adquisición 
de acciones para el segmento denominado CaribeMar por el 100% de las acciones en el 
capital de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. con marca AFINIA. 
 
Posterior a la adjudicación, se realizaron las diferentes actividades entre los prestadores 
mencionados, así como los demás trámites necesarios para que AFINIA pudiera iniciar la 
prestación del servicio. Desde el 1 de octubre de 2020 AFINIA realiza las actividades de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, en el mercado de comercialización 
denominado Caribe Mar y que comprende los departamentos Bolívar, Córdoba, Cesar, 
Sucre y 11 municipios del Magdalena (El Banco, Guamal, San Sebastián de Buenavista, 
Santa Ana, Pijiño del Carmen, San Zenón, Santa Bárbara del Pinto, Ariguaní, Sabanas de 
San Ángel, Algarrobo, y Nueva Granada) y algunos usuarios ubicados en los municipios de 
Repelón y Manatí del departamento del Atlántico y La Jagua del Pilar en el departamento 
de La Guajira. 
 
De manera paralela y como se manifestó en la parte introductoria, la Superservicios 
identificó la necesidad de suscribir un programa de gestión acordado de largo plazo para 
establecer compromisos en la mejora de la prestación del servicio. En este sentido, desde 
el momento de adjudicación del mercado, se inició la revisión y estructuración de los 
compromisos y metas de dicho programa, enmarcadas al cumplimiento de los 8 objetivos 
identificados como aspectos de mejora necesarios para los usuarios y el mercado. 
 
Acordados y concertados los compromisos, indicadores, metas y plazos, el 17 de diciembre 
de 2020 se suscribió entre la Superservicios y AFINIA el Programa de Gestión de Largo 
Plazo, con plazo máximo de cumplimiento hasta el 31 de diciembre de 2025; el documento 
y la matriz de indicadores se encuentran publicados en el siguiente enlace:  
 
https://www.superservicios.gov.co/Empresas-vigiladas/Energia-y-gas-
combustible/Programas-de-gestion/Caribe-Mar-de-la-Costa-S.A.S.-E.S.P.-AFINIA.  
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En resumen, el PGLP busca que el prestador cumpla los objetivos del programa y para ello 
el seguimiento se realizará a través de indicadores parciales y de resultado. Es preciso 
aclarar que los indicadores parciales apuntan a la consecución de los indicadores de 
resultados, pero algún incumplimiento en los primeros no determina el incumplimiento de 
los segundos, sino que permite generar las alertas tempranas para que se tomen los 
correctivos que lleven al final del periodo a cumplir con el resultado esperado. El PGLP fue 
definido entonces con 20 indicadores parciales y 23 indicadores de resultado con los que 
se espera cumplir con los 8 objetivos principales para la mejora de prestación del servicio 
en el periodo de 2021 a 2025 por parte de AFINIA.  
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3 EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES 

En cumplimiento de lo previsto frente al seguimiento del PGLP, a la fecha CARIBEMAR 
S.A.S. E.S.P., en adelante AFINIA, ha remitido los informes trimestrales correspondiente al 
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de septiembre de 2025. Estos 
informes fueron objeto de revisión y análisis por parte de la Dirección Técnica de Gestión 
de Energía -DTGE-, y cuyos resultados han sido publicados y pueden ser consultados a 
través del vínculo: 
 
https://www.superservicios.gov.co/Empresas-vigiladas/Energia-y-gas-
combustible/Programas-de-gestion/Caribe-Mar-de-la-Costa-S.A.S.-E.S.P.-AFINIA.  
 
En general, del seguimiento a los compromisos se ha observado un cumplimiento del 
PGLP, sin embargo, en el segundo informe del año 2021 se identificó una alerta en el 
indicador de “Ejecución de Inversiones orientadas a recuperación de pérdidas del 
documento CONPES 3966 de 2019” dado que se incumplía por segunda vez.  
 
En el seguimiento al tercer informe del año 2021, se observó que fue reiterativo el 
incumplimiento de los indicadores parciales correspondientes a la, “Ejecución del Plan de 
Reducción de Pérdidas y Ejecución de plan de inversiones en activos de uso dirigidos a 
gestión de pérdidas” generando una alerta temprana.  
 
Frente al cumplimiento de los indicadores parciales del objetivo de reducción de pérdidas, 
en reunión con el prestador el 15 de diciembre de 2021, se informó sobre el estado actual 
de dicho objetivo y la necesidad de presentar por parte de AFINIA las acciones correctivas 
para mejorar el desempeño en este punto. Sumado a lo anterior, con el reiterado 
incumplimiento de dichos indicadores en el tercer informe, se activó un comité especial de 
seguimiento con el fin de que el prestador focalice y refuerce acciones correctivas, y 
presente tales resultados de manera mensual a dicho comité. 
 
Dicho comité de seguimiento permanece activo a la fecha, al cual le fue incorporado el 
seguimiento al indicador de “Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del servicio 
en el STR aprobadas en el plan de inversión”, teniendo en consideración los resultados 
evaluados a la empresa en el informe del cuarto trimestre de 2022. 
 
De otra parte, con radicado SSPD 20215292193062 del 13 de agosto de 2021, AFINIA 
remitió en cumplimiento de lo previsto en el PGLP la solicitud de modificación de proyectos 
considerando la aprobación de cargos particulares al prestador mediante la Resolución 
CREG 025 de 2021 y CREG 079 de 2021. Sin embargo, tales ajustes se efectúan a partir 
de tercer informe de seguimiento del PGLP del año 2021, considerando que la aprobación 
de los cargos particulares quedó en firme en ese periodo. 
 
Según las condiciones generales para el seguimiento de los indicadores, establecida en el 
Programa de Gestión de Largo Plazo, si un indicador parcial presenta incumplimiento en 
dos o más periodos de evaluación en un mismo año, este se considera en estado de alerta. 
De acuerdo con lo anterior, para el cuarto trimestre de 2024 presentaron dicho estado los 
siguientes indicadores:  
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1.6b) Avisos de las interrupciones programadas: Notificación a los usuarios 
industriales. 
 
4.1) Ejecución de inversiones orientadas a recuperación de pérdidas del documento 
CONPES 3966 de 2019. 
 
4.2) Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía. 
 
5.1) Construir e implementar un plan de gestión de riesgo eléctrico de acuerdo con los 
artículos 26 y 27 del RETIE. 
 
7.2) Cumplimiento a las acciones definidas en el plan de mejoras en el año analizado. 

 
Para el horizonte de evaluación de este documento comprendido entre el 1 de julio de 2025 
y el 30 de septiembre de 2025, AFINIA remitió el informe correspondiente mediante la 
siguiente comunicación: 
 
De: JORGE MARIO ARBELAEZ AGUIRRE <JORGE.MARIO.ARBELAEZ@afinia.com.co> 
Enviado: Miércoles, 29 de Octubre de 2025 16:59 
Para: Andres Felipe Peñaranda Bayona <afpenaranda@superservicios.gov.co>; Luis Carlos 
Rodriguez Bello <lrodriguez@superservicios.gov.co> 
CC: MAURICIO RAMIREZ DUQUE <MAURICIO.M.RAMIREZ@afinia.com.co>; ANA 
PAULINA SALCEDO RUBIANO <asalcedr@contratista.afinia.com.co>; 
RICARDO JOSE ARANGO RESTREPO <RICARDO.ARANGO@afinia.com.co> 
Asunto: Reporte 3er Trimestre 2025 PGLP de CARIBEMAR-SSPD 

 
Con el fin de que la información quede en el Sistema de Gestión de Documentos 
Electrónicos de Archivo (SGDEA) de la Superservicios, se solicitó a AFINIA enviar el 
informe al correo sspd.interno@superservicios.gov.co, por lo tanto, dicha información 
quedó registrada con la siguiente comunicación: 
 

RADICADO SSPD FECHA DESCRIPCIÓN  

20265292179982 22/05/2026 
REPORTE 3ER TRIMESTRE 2025 PGLP DE 

CARIBEMAR-SSPD 
 
Tras la revisión de la información inicialmente enviada, el equipo encargado de la 
elaboración del informe de seguimiento realizó un requerimiento adicional de información 
mediante el Radicado SSPD No. 20262202367281, del 26 de mayo de 2026. La información 
solicitada fue enviada por AFINIA mediante el radicado relacionado a continuación: 
 
RADICADO FECHA DESCRIPCIÓN  

20265292589762 17/06/2026 
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PLAN 
DE GESTIÓN DE LARGO PLAZO - 1ER, 
2DO, 3ER Y 4TO TRIMESTRE DEL 2025 

 
 
A partir de dicha información y de la información del SUI y de XM Compañía en Expertos 
en Mercados S.A. E.S.P se verificó el estado de cumplimiento de los indicadores. 
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En las siguientes secciones se presenta el resumen de los resultados al seguimiento de los 
indicadores evaluados en el tercer trimestre de 2025, de igual manera se muestra el 
resumen de la evolución de los indicadores parciales y de resultado con corte al trimestre 
en referencia. En las tablas resumen de la evolución de los indicadores de seguimiento 
(Tabla 1 y Tabla 2), se resaltan en color verde los indicadores que cumplen la meta, 
mientras que en color rosa aquellos que la incumplen. 
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3.1 RESULTADOS DE LOS INDICADORES PARCIALES 
 

Tabla 1. Evolución de indicadores parciales durante el año 2025 
No
. Objetivo INDICADORES PARCIALES 

PERIODICIDAD 
DE 

EVALUACIÓN 
Meta Indicador 

2025 
2025 

Trimestre 1 
2025 

Trimestre 2 
2025 

Trimestre 3 
2025 

Trimestre 4 

1 Continuidad del 
servicio en el SDL 

1) Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del servicio 
aprobadas en el plan de inversión. Trimestral Mayor o igual 

al 90% 182% 110% 101% PENDIENTE4 

2) Cumplimiento del programa de mantenimientos por circuito. Trimestral Mayor o igual 
al 90% 100,15% 101,36% 102,02% PENDIENTE4 

3) Mejora SAIDI por circuito. Semestral Mayor o igual 
a cero NO APLICA1 47% NO APLICA1 PENDIENTE4 

4) Mejora de SAIFI por circuito. Semestral Mayor o igual 
a cero NO APLICA1 58% NO APLICA1 PENDIENTE4 

5) Reducir los tiempos de atención de interrupciones no programadas. Trimestral 82% 88,82% 83,64% 76,66% PENDIENTE4 

6a) Avisos de las interrupciones programadas: Cobertura en medios de 
comunicación masivos. Semestral Mayor o igual 

al 80% NO APLICA1 100% NO APLICA1 PENDIENTE4 

6b) Avisos de las interrupciones programadas: Notificación a los 
usuarios industriales. Semestral 100% NO APLICA1 84,23% NO APLICA1 PENDIENTE4 

2 Confiabilidad en el 
STR 

1) Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del servicio en el 
STR aprobadas en el plan de inversión. Trimestral Mayor o igual 

al 80% 87,9% 81,5% 87,2% PENDIENTE4 

2) Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo. Trimestral Mayor o igual 
al 80% 100% 95,7% 96,5% PENDIENTE4 

3 Calidad de la 
Potencia eléctrica 

1) Ejecución de inversiones aprobadas en el plan de inversión 
orientadas a la calidad de la potencia en los activos de nivel de tensión 
4, 3 y 2. 

Trimestral Mayor o igual 
al 80% 104,68% 93,59% 91,84% PENDIENTE4 

4 Pérdidas 

1) Ejecución de inversiones orientadas a recuperación de pérdidas del 
documento CONPES 3966 de 2019. Trimestral Mayor o igual 

al 90% 
SIN 

RESULTADO2 
SIN 

RESULTADO2 0% PENDIENTE4 

2) Ejecución Plan de Control de Perdidas de Energía: incluye las 
actividades: 
a) Campañas sistemáticas en consumidores regulados y medios. 
b) Gestión de grandes consumidores. 
c) Instalación de Macromedida. 

Trimestral Mayor o igual 
al 80% 

3,6% 11,7% 12% PENDIENTE4 

3) Ejecución de Plan de Reducción de Pérdidas de Energía: incluye las 
actividades de: 
a) Instalación de medidores a usuarios sin medición. 
b) Sistema de medición centralizada AMI. 
c) Aseguramiento de la red. 

Trimestral Mayor o igual 
al 80% 

SIN 
RESULTADO2 30,7% 86,4% PENDIENTE4 

4) Ejecución plan de inversiones activos de uso dirigido a gestión de 
pérdidas. Trimestral Mayor o igual 

al 80% 
SIN 

RESULTADO2 
0,2% 3,8% PENDIENTE4 

5 Riesgo Eléctrico  1) Construir e implementar un plan de gestión de riesgo eléctrico de 
acuerdo con los artículos 26 y 27 del RETIE. Trimestral Mayor o igual 

al 80% 

SIN 
RESULTADO2 

SIN 
RESULTADO2 

SIN 
RESULTADO2 PENDIENTE4 
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No
. Objetivo INDICADORES PARCIALES 

PERIODICIDAD 
DE 

EVALUACIÓN 
Meta Indicador 

2025 
2025 

Trimestre 1 
2025 

Trimestre 2 
2025 

Trimestre 3 
2025 

Trimestre 4 

6 Atención al usuario 

1) Implementar una estrategia que optimice el procedimiento de trámite 
oportuno y de calidad de reclamaciones por parte de la empresa Trimestral Mayor o igual 

al 80% 
40% 48% 75% PENDIENTE4 

2) Mantener el porcentaje de casos resueltos mediante el programa de 
atención al cliente en primer contacto del universo de casos que 
aplique. 

Trimestral Mayor o igual 
a cero 36,47% 34,15% 30,77% PENDIENTE4 

7 Responsabilidad 
Social Empresarial 

1) Construir y establecer la línea de base del RSE. Trimestral Mayor o igual 
al 80% SUPERADO3 SUPERADO3 SUPERADO3 SUPERADO3 

2) Cumplimiento a las acciones definidas en el plan de mejoras en el 
año analizado. Trimestral Mayor o igual 

al 90% 
70% 92,86% 100% PENDIENTE4 

8 
Programa de 

Normalización, 
gestión de pérdidas 
eléctricas y cartera 

1) Diseñar e implementar un programa de acompañamiento social para 
la implementación de los programas de pérdidas, normalización de 
subnormales y prepago, identificando aquellas acciones con foco en 
ZDG y BSN. 

Trimestral Mayor o igual 
al 90% 35,6% 31,7% 28,2% PENDIENTE4 

 
3.2 RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE RESULTADO 

Tabla 2. Evolución de indicadores de resultado durante el año 2025 
No
. Objetivo INDICADORES DE RESULTADO PERIODICIDAD DE 

EVALUACIÓN 
Meta 

Indicador 
2025 

2025 
Trimestre 1 

2025 
Trimestre 2 

2025 
Trimestre 3 

2025 
Trimestre 4 

1 Continuidad del 
servicio en el SDL 

1a) Mejorar la continuidad del servicio en cuanto a la duración de las 
interrupciones programadas y no programadas según la metodología 
definida en la Resolución CREG 015 de 2018 

Anual Mayor o igual 
a “0” NO APLICA1 NO APLICA1 NO APLICA1 PENDIENTE4 

1b) Mejorar la continuidad del servicio en cuanto a la duración de las 
interrupciones no programadas. Semestral Mayor o igual 

a “0” NO APLICA1 50,39% NO APLICA1 PENDIENTE4 

2a) Mejorar la continuidad del servicio en cuanto a la frecuencia de las 
interrupciones programadas y no programadas según la metodología 
definida en la Resolución CREG 015 de 2018: 

Anual Mayor o igual 
a “0” NO APLICA1 NO APLICA1 NO APLICA1 PENDIENTE4 

2b) Mejorar la continuidad del servicio en cuanto a la duración de las 
interrupciones no programadas. Semestral Mayor o igual 

a “0” NO APLICA1 29,03% NO APLICA1 PENDIENTE4 

3)Informar a los usuarios las interrupciones programadas. Semestral Mayor o igual 
al 95% NO APLICA1 84,57% NO APLICA1 PENDIENTE4 

2 Confiabilidad en el 
STR 

1) Reducir la demanda no atendida no programada en todo el mercado 
de comercialización a nivel de STR. Anual Menor o igual 

a “0%” NO APLICA1 NO APLICA1 NO APLICA1 PENDIENTE4 

2) Reducir las horas de indisponibilidad en los activos del STR: 
a) Interrupciones no programados Anual Menor o igual 

a “0%” NO APLICA1 NO APLICA1 NO APLICA1 PENDIENTE4 

2) Reducir las horas de indisponibilidad en los activos del STR: 
b) Interrupciones programados Anual Menor o igual 

a “0%” NO APLICA1 NO APLICA1 NO APLICA1 PENDIENTE4 

3 Calidad de la 
Potencia eléctrica 

1) Infraestructura para el registro de calidad de potencia, cumplimiento 
de la Resolución CREG 024 de 2005. Anual Mayor o igual 

al 90% NO APLICA1 NO APLICA1 NO APLICA1 PENDIENTE4 
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No
. Objetivo INDICADORES DE RESULTADO PERIODICIDAD DE 

EVALUACIÓN 
Meta 

Indicador 
2025 

2025 
Trimestre 1 

2025 
Trimestre 2 

2025 
Trimestre 3 

2025 
Trimestre 4 

2a) Mantener los niveles de tensión dentro de los estándares 
regulatorios para valores de Desviaciones Estacionarias de Tensión. Anual Mayor o igual 

al 90% NO APLICA1 NO APLICA1 NO APLICA1 PENDIENTE4 

2b) Mantener los niveles de tensión dentro de los estándares 
regulatorios para valores de Interrupciones Transitorias. Anual Mayor o igual 

al 90% NO APLICA1 NO APLICA1 NO APLICA1 PENDIENTE4 

3) Mantener la distorsión armónica dentro de los estándares 
regulatorios. Anual Mayor o igual 

al 90% NO APLICA1 NO APLICA1 NO APLICA1 PENDIENTE4 

4 Pérdidas 
1) Reducir el índice de pérdidas Anual Mayor o igual 

a “0” NO APLICA1 NO APLICA1 NO APLICA1 PENDIENTE4 

2) Reducir el número de usuarios sin medidor en el mercado de 
comercialización. Anual Mayor o igual 

a “0” NO APLICA1 NO APLICA1 NO APLICA1 PENDIENTE4 

5 Riesgo Eléctrico  

1) Disminuir del número de accidentes de origen eléctrico en el sistema 
eléctrico del operador. Anual Mayor o igual 

a “0” NO APLICA1 NO APLICA1 NO APLICA1 PENDIENTE4 

2) Ejecución de inversiones orientadas a la sustitución de red monohilo 
aprobadas en el plan de inversión. Trimestral Mayor o igual 

al 80% SUPERADO3 SUPERADO3 SUPERADO3 SUPERADO3 

6 Atención al usuario 

1) Reducir el número de sanciones por Silencio Administrativo Positivo 
(SAP) aplicadas por la SSPD.  Anual Mayor o igual 

a “0” NO APLICA1 NO APLICA1 NO APLICA1 PENDIENTE4 

2) Mejorar la calidad de las decisiones de los Recursos De Reposición. Anual Menor o igual 
a “37%” NO APLICA1 NO APLICA1 NO APLICA1 PENDIENTE4 

7 Responsabilidad 
Social Empresarial 

1) Aumento del sentido de pertenencia de colaboradores. Anual Mayor o igual 
a “0” NO APLICA1 NO APLICA1 NO APLICA1 PENDIENTE4 

2) Mejora de la imagen ante los usuarios. Anual Mayor o igual 
a “0” NO APLICA1 NO APLICA1 NO APLICA1 PENDIENTE4 

8 
Programa de 

Normalización, 
gestión de pérdidas 
eléctricas y Cartera 

1) Disminuir el número de clientes en Barrios Subnormales. Anual Mayor o igual 
a “16.000” NO APLICA1 NO APLICA1 NO APLICA1 PENDIENTE4 

2) Implementación de sistema de medición prepago. Anual Mayor o igual 
a “0” NO APLICA1 NO APLICA1 NO APLICA1 PENDIENTE4 

3) Reducción de Cartera. Anual Menor o igual 
al 86,7% NO APLICA1 NO APLICA1 NO APLICA1 PENDIENTE4 

 
1 El indicador no debe evaluarse en el periodo indicado. 
2 No es posible evaluar el resultado del indicador. 
3 Indicador superado, no requiere evaluación. 
4 Indicador pendiente por evaluar en los periodos siguientes. 
 
 



 

 
Página 13 de 25 

 

Según las condiciones generales para el seguimiento de los indicadores, establecida en el 
Programa de Gestión de Largo Plazo, si un indicador parcial presenta incumplimiento en dos o 
más periodos de evaluación en un mismo año, este se considera en estado de alerta. 
 
De acuerdo con lo anterior, para el tercer trimestre de 2025 presentaron dicho estado los 
siguientes indicadores parciales: 
 

4.1) Ejecución de inversiones orientadas a recuperación de pérdidas del documento CONPES 
3966 de 2019. 

 
4.2) Ejecución Plan de Control de Perdidas de Energía: incluye las actividades: 
 
4.4) Ejecución plan de inversiones activos de uso dirigido a gestión de pérdidas. 
 
5.1) Construir e implementar un plan de gestión de riesgo eléctrico de acuerdo con los artículos 
26 y 27 del RETIE. 
 
6.1) Implementar una estrategia que optimice el procedimiento de trámite oportuno y de calidad 
de reclamaciones por parte de la empresa 
 
8.1) Diseñar e implementar un programa de acompañamiento social para la implementación 
de los programas de pérdidas, normalización de subnormales y prepago, identificando 
aquellas acciones con foco en ZDG y BSN. 
 

4 CONCLUSIONES  

Objetivo 1. Mejorar la continuidad del servicio en el Sistema de Distribución Local, en 
cuanto a la duración y frecuencia de las interrupciones en su mercado de comercialización. 
 
Generales 
 

• Se alcanza el cumplimiento en los indicadores de mantenimiento de circuitos priorizados 
y de los tiempos de atención de interrupciones no programadas, lo cual redunda en el 
mejoramiento de la calidad del servicio en los Sistemas de Distribución Local. 

 
Indicador parcial 1.1. Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del servicio 
aprobadas en el plan de inversión 
 
Al cierre del tercer trimestre de 2025, se registra un avance acumulado de 163 km ejecutados 
sobre una meta anual de 197 km, alcanzando un cumplimiento del 83 %, superando la meta 
trimestral proyectada del 82 %. Este desempeño refleja la efectiva articulación entre las áreas 
técnicas, operativas y de planeación, garantizando el cumplimiento oportuno de las metas 
establecidas y consolidando un ritmo de ejecución estable y sostenido. 
 
El indicador de acuerdo con el avance de las inversiones con corte al tercer trimestre alcanzó un 
101%. 
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Objetivo 2. Mejorar la confiabilidad en el Sistema de Transmisión Regional – STR, en 
cuanto a reducir la magnitud de la demanda no atendida. 
 
Indicador parcial 2.1. Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del servicio en el 
STR aprobadas en el plan de inversión 
 

• Con el fin de mejorar la confiabilidad y atender el crecimiento de la demanda de energía 
eléctrica en la zona norte del departamento de Bolívar, AFINIA para el año 2025, planea 
adelantar trabajos de reposición de la línea Ternera – Gambote de 66 kV (LN615) y 
longitud estimada de 30,8 kilómetros; lo cual beneficiará a 37.776 usuarios. 

 
• Para el tercer trimestre del año 2025, AFINIA reportó que se lograron culminar todas las 

actividades referentes a la planificación, finalización de la ingeniería e inicio del proceso 
de contratación del proyecto de reposición de la línea Ternera – Gambote 66 kV (LN 615), 
alcanzando con éxito las metas establecidas. 

 
• Con corte a tercer trimestre de 2025, no se registra avance en la ejecución de trabajos 

relacionados con la construcción de cimentaciones, hincado de estructuras, tendido de 
conductor, cable de guarda y conexión de puesta a tierra. 

 
• El avance programado para el tercer trimestre es de 34,4%; AFINIA reporta una ejecución 

de los trabajos de reposición de la línea Ternera – Gambote 66 kV es de 30%. 
 
• AFINIA cumple con el indicador parcial 2.1 “Ejecución de inversiones orientadas a la 

calidad del servicio en el STR aprobadas en el plan de inversión”, en razón a que la 
evaluación del indicador presenta un resultado de 87,2% que supera la meta establecida 
en el PGLP del 80%. 

 
Indicador Parcial 2.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo 
 

• Los programas previstos por AFINIA, asociadas con el mantenimiento de activos del STR, 
comprende i) inspección termográfica en líneas del STR con el fin de verificar puntos 
calientes en grapas y empalmes de la líneas y ii) poda, trocha y mantenimiento de accesos 
al área de servidumbre de las líneas del STR con el objetivo de evitar acercamientos de 
la vegetación a las líneas del STR, conservar las distancias de seguridad y mantener 
despejados los accesos al área de servidumbre. 

 
i) Inspección termográfica 

 
Para el 2025 AFINIA programó realizar inspecciones termográficas a 19 líneas de su STR, 
las cuales se relacionan en el Anexo No. 1, de estas, para el tercer trimestre de 2025, se fijó 
como meta realizar inspecciones termográficas sobre 5 líneas: BOSQUE – CHAMBACÚ 1 
66 kV, PROELECTRICA - MAMONAL 1 66 KV, TERNERA - MAMONAL 1 66 KV, 
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 110 KV, CHINU - SINCE 1 110 kV; se realizaron las 
inspecciones previstas sobre las líneas programadas con un costo de $ 23.374.202,96 
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ii) Actividades de poda y trocha en líneas del STR 
 

Para el 2025, AFINIA programó actividades de poda y trocha, sobre los corredores de 16 
líneas de su Sistema de Transmisión Regional, a lo largo de 748,8 kilómetros, el número de 
consignaciones programadas para el 2025 es de 851. 
 
En el tercer trimestre de 2025, de acuerdo con lo programado, se efectuaron 249 
consignaciones que permitieron adelantar actividad de poda y trocha a lo largo de 189,67 
kilómetros. Con una inversión de $ 503.991.022 

 
• En conclusión, tomando en consideración los trabajos ejecutados por AFINIA, 

relacionados con inspecciones termográficas y poda y trocha, el indicador del PGLP “2.2 
Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo”, con corte a tercer trimestre de 
2025, alcanza un valor de 96,5%, cumpliendo con la meta fijada en el PGLP para este 
indicador. 

 
 
Objetivo 3. Mejorar la calidad de la potencia, relacionado con el perfil de tensión y 
distorsión armónica total en activos de los niveles de tensión II, III, IV. 
 
En cuanto a las inversiones orientadas a la mejora de la calidad de la potencia en el STR se 
alcanzó la meta planeada en el tercer trimestre de 2025, con un porcentaje de cumplimiento de 
91,84%. 
 
 
Objetivo 4. Reducir las pérdidas de energía. 
 
De acuerdo con las métricas y procedimientos de seguimiento establecidos en el Plan de Gestión 
de Largo Plazo (PGLP) acordado con AFINIA para la verificación del cumplimiento de las metas 
de los indicadores parciales y de resultado, así como con base en la información reportada por el 
Operador de Red para el tercer trimestre de 2025 y el análisis efectuado por la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), se concluye lo siguiente: 
 
Indicador parcial 4.1. Ejecución de inversiones orientadas recuperación de pérdidas del 
documento CONPES 3966 de 2019 
 
Durante el tercer trimestre de 2025, AFINIA tenía programada la ejecución de inversiones por 
$2.025 MCOP y el desarrollo de 846 acciones orientadas a la recuperación de pérdidas; sin 
embargo, no se registró ejecución física ni financiera, por lo que el indicador presentó un 
cumplimiento del 0 %. 
 
Según lo informado por el Operador de Red, esta situación obedeció a que la Fiducia no autorizó 
la utilización de los recursos del CONPES 3966 de 2019, debido al incumplimiento de los 
requisitos establecidos para su habilitación. Entre las principales causas reportadas se 
encuentran los retrasos en la liquidación y cierre de los contratos ejecutados durante 2024, la 
incorporación de los nuevos contratos al portafolio fiduciario y la ausencia de una interventoría 
externa para el seguimiento técnico y financiero de los recursos. 
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En consecuencia, el resultado del indicador se clasifica como No Cumple  
 
Por lo anterior, se solicita a AFINIA remitir los soportes que acrediten el avance de las gestiones 
realizadas ante la Fiducia para la habilitación de los recursos, el estado de la liquidación y cierre 
de los contratos de 2024, el registro de los nuevos contratos, la actualización de la curva S y el 
cronograma de ejecución que permita garantizar el inicio de las inversiones y mitigar el atraso 
presentado en el cumplimiento del indicador. Adicionalmente, indicar las acciones desarrolladas 
para superar el tema de la gestión - contratación de interventoría externa.   
 
Indicador parcial 4.2. Ejecución del Plan de Control de Pérdidas de Energía 
 
Para el tercer trimestre de 2025, AFINIA reportó un cumplimiento del 164 %, correspondiente a 
la ejecución de 118.477 acciones frente a 72.210 acciones programadas, resultado sustentado 
en la ejecución de campañas sistemáticas en consumidores regulados y medios, la gestión de 
grandes consumidores y la instalación de macromedidas, superando las metas previstas para 
cada una de las líneas de acción. 
 
Con el fin de verificar la gestión reportada por AFINIA para los indicadores parciales 4.2.a, 4.2.b 
y 4.2.c, la SSPD aplicó un muestreo estadístico con un nivel de confianza del 95 % y un margen 
de error del 5 %, sobre las acciones ejecutadas reportadas por el Operador de Red, solicitando 
al prestador, la muestra correspondiente; para las acciones ejecutadas reportadas. 
 
Como respuesta al requerimiento efectuado por la SSPD, AFINIA remitió la información de 
soporte correspondiente a las actividades evaluadas. No obstante, durante el proceso de 
verificación se evidenciaron inconsistencias que afectaron la acreditación de las acciones 
reportadas. Para el indicador 4.2.a – Campañas sistemáticas en consumidores regulados y 
medios, no fue suministrada la muestra requerida, por lo que ninguna de las acciones 
seleccionadas pudo ser acreditada, obteniéndose una tasa de conformidad del 0 %. En el 
indicador 4.2.b – Gestión de grandes consumidores, de las 363 muestras analizadas se 
identificaron 104 registros con inconsistencias, equivalentes al 28,65 % de la muestra, 
relacionadas principalmente con ausencia de registro fotográfico, diferencias entre la Orden de 
Servicio y el testigo fotográfico, y discrepancias en las fechas registradas. Para el indicador 4.2.c 
– Instalación de micromedidores, de los 365 registros revisados se identificaron 131 hallazgos, 
correspondientes al 36,16 % de la muestra, asociados a la ausencia de fecha en el registro 
fotográfico, medidor MT relacionado en la muestra no fue asociado en el registro fotográfico. 
 
Con base en la evidencia disponible, la SSPD efectuó el análisis estadístico de la muestra, 
determinando la proporción de acciones conformes y estimando el porcentaje de acciones 
acreditables para el total de la población reportada. El resultado del análisis arrojó un porcentaje 
general de cumplimiento estimado entre el 12 % (límite inferior del intervalo de confianza) y el 
13,8 % (límite superior), valores significativamente inferiores a la meta mínima establecida del 80 
%, por lo que se concluye que el indicador presenta incumplimiento. 
 
Los resultados obtenidos evidencian deficiencias en la calidad, integridad, suficiencia y 
trazabilidad de los soportes documentales suministrados por AFINIA, así como debilidades en los 
mecanismos de control implementados para acreditar la ejecución de las actividades del Plan de 
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Control de Pérdidas de Energía. En consecuencia, se presentó incumplimiento de las metas 
comprometidas para el tercer trimestre de 2025. 
 
Indicador parcial 4.3. Ejecución Plan de Reducción de Pérdidas de Energía 
 
Durante el periodo reportado se evidenció una recuperación significativa en la ejecución de las 
actividades asociadas al Programa de Reducción de Pérdidas. Esta mejora obedeció, 
principalmente, a la estabilización operativa de los nuevos contratos que entraron en vigor entre 
los meses de marzo y abril, lo que permitió el ingreso progresivo de la rampa operativa, incluyendo 
tanto técnicos de redes como brigadas de campo. 
 
Se recibió una nueva información el 16 de junio de 2026, con soporte fotográfico, se analizaron 
las cantidades de soportes y se realizó un estudio estadístico, tomando como valores principales 
las acciones reportadas de acuerdo con la muestra requerida por la SSPD y el error estándar de 
la proporción. Cumpliendo con el indicador al alcanzar un valor de 86,4%. 
 
Indicador parcial 4.4. Ejecución plan de inversiones activos de uso dirigido a gestión de 
perdidas 
 
Con corte acumulado al III trimestre del 2025, el plan de inversiones en activos de uso para 
pérdidas presenta un cumplimiento acumulado del 47,7% financiero (equivalente a $18.577 
millones frente a una meta de $38.929 millones) y 94,5% físico (15.356 UUCC ejecutadas de 
16.254 proyectadas), bastante cercano a la meta. Si bien existen causas externas que explican 
este rezago en la ejecución presupuestal (transición contractual, factores climáticos y sociales), 
es necesario precisar que pese a recibir una nueva información el 16 de junio de 2026, con 
soporte fotográfico, estas no alcanzaron a cumplir la muestra mínima solicitada, para ninguno de 
los programas que conforman el indicador. 
 
El indicador alcanzó un valor de 3,8%, con el cual no se alcanza la meta establecida, debido a 
que no se presentaron los soportes correspondientes a las UUCC reportadas. 
 
 
Objetivo 5. Reducir el número de accidentes de origen eléctrico. 
 
Indicador parcial 5.1. Construir e implementar un plan de gestión de riesgo eléctrico de 
acuerdo con los artículos 26 y 27 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
(RETIE) 
 
De acuerdo con el PROGRAMA DE GESTIÓN ACORDADO DE LARGO PLAZO CON EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. 
E.S.P. durante el primer trimestre de 2021 la empresa prestadora debe entregar a la SSPD el 
cronograma de construcción e implementación del Plan de Gestión de Riesgo Eléctrico como se 
detalla en el siguiente apartado del PGLP: 
 
“En el primer trimestre de 2021 la empresa deberá entregar a la SSPD el cronograma de 
construcción e implementación del Plan de Gestión de Riesgo Eléctrico, en el cual deben 
incluir el análisis de la matriz de riesgo, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 9.2 del Capítulo 
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2 del RETIE. El listado de las actividades del Plan de Gestión de riesgo deberá incluirse en 
la hoja denominada "Plan gestión riesgo eléctrico" que hace parte de la matriz de 
indicadores anexa a este programa, junto con el cronograma discriminado 
trimestralmente. 
 
La evaluación de este indicador se realizará respecto al cronograma y al avance del 
documento del Plan de Gestión que se suministre. La Superservicios vigilará la 
implementación y aplicación del Plan de acuerdo con la fórmula establecida en la matriz de 
indicadores y la meta establecida en el mismo documento.” Subrayado fuera de texto. 
 
Teniendo en cuenta la obligación de aportar los documentos anteriormente señalados y la 
imposibilidad de ubicar el Plan de Gestión del Riesgo Eléctrico con sus respectivos anexos para 
la realización de la evaluación correspondiente a los trimestres III y IV de 2024 y los de 2025, la 
DTGE llevó a cabo una reunión con el prestador del servicio el 2 de diciembre de 2025. En el 
marco de dicha reunión, se solicitó al prestador la entrega del plan en mención, junto con sus 
anexos y cronogramas correspondientes. Al respecto, el prestador manifestó que los 
cronogramas se presentan con periodicidad anual, como anexo al informe correspondiente al 
primer trimestre de cada vigencia. 
 
Dicho lineamiento fue aceptado por esta Superintendencia en consideración a la etapa en que se 
encontraban las evaluaciones y su grado de avance a la fecha; no obstante, se observa que tal 
aceptación no se encuentra soportada mediante adenda, acta o documento formal aprobado por 
esta Entidad, que permita evidenciar de manera expresa dicha modificación en las condiciones 
de entrega inicialmente establecidas. 
 
Como resultado de la reunión, se acordó el envío del Plan de Gestión del Riesgo Eléctrico, copia 
de los cronogramas propuestos para los primeros trimestres de los años 2024 y 2025, así como 
la línea base de accidentes de origen eléctrico del año 2020, requerida para el cálculo del 
indicador 5.II.1, conforme consta en el “Acta de reunión ‘Reunión Revisión Indicadores 5.1.1 y 
5.2.1 PGLP AFINIA’ del 02 de diciembre de 2025”. 
 
Una vez aportada la información por parte de AFINIA, se procedió a realizar la evaluación 
correspondiente, de la cual se derivó el cálculo de los indicadores presentados en las Tablas 1 y 
2, así como las siguientes conclusiones:  

 
• Se evidencia la presentación del Plan de Gestión del Riesgo de Origen Eléctrico 2025, el 

cual registra algunos avances en la descripción de los atributos cualitativos y cuantitativos 
de los indicadores, frente al plan correspondiente a la vigencia 2025. No obstante, dichos 
atributos no se encuentran claramente descritos en la totalidad del documento; en algunos 
casos, la información correspondiente se identificó en los soportes anexos y no en el plan 
propiamente dicho, lo cual, si bien no corresponde a la forma en que debe presentarse 
esta información, fue tenido en cuenta por la Superintendencia ante su ausencia en el 
documento principal. 

• Para el tercer trimestre de 2025, si bien AFINIA aportó documentación adicional que 
permitió evidenciar avances puntuales en varios subindicadores previamente carentes de 
soporte (talleres de formación en uso seguro de la energía, capacitación al personal del 
COR, formación en operación de subestaciones e inspecciones documentadas de 
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seguridad), se identificaron hallazgos adicionales que refuerzan las conclusiones ya 
expuestas: (i) la verificación del cumplimiento de formaciones por parte de los contratistas 
de MT (subindicador 2.2.1) se soportó en los mismos 4 de un universo de 54 contratistas 
con contrato vigente, reportados de manera reiterada en el primer, segundo y tercer 
trimestre, sin que se evidencie un criterio que justifique la representatividad de dicha 
muestra; (ii) el subindicador de reevaluación de riesgos operacionales en subestaciones 
(2.3.1) no especificó el número de subestaciones intervenidas ni aportó soporte 
documental en la carpeta correspondiente, pese a reportarse un avance del 50 %; y (iii) 
las inspecciones documentadas de seguridad (2.3.3) continúan correspondiendo a 
actividades propias del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, sin relación directa 
con el alcance del RETIE. En consecuencia, el resultado del indicador parcial 5.1 se 
mantiene en NO CUMPLE (NPC) para el tercer trimestre de 2025. 
 
Pese a lo anterior, se observa que 6 de los 11 subindicadores planteados no cuentan con 
una descripción cuantitativa adecuada, toda vez que no establecen una meta o propósito 
susceptible de ser contado o medido. Asimismo, se identifica que la descripción cualitativa 
de los indicadores resulta escueta o, en algunos casos, inexistente, circunstancia que 
impide evaluar de manera objetiva la calidad y pertinencia de la gestión reportada. 
 
Adicionalmente, se evidencia que 3 de los 5 indicadores que sí cuentan con descripción 
cuantitativa carecen de marcos temporales definidos; es decir, se establece una cantidad 
determinada sin que esta se ubique en el tiempo ni se distribuya en periodos específicos 
de cumplimiento. En consecuencia, se concluye que los subindicadores evaluados no 
establecen metas claras ni estándares mínimos de calidad, lo cual limita la trazabilidad de 
las acciones reportadas y dificulta la verificación objetiva del cumplimiento de la gestión 
del riesgo de origen eléctrico.  
 

• Al igual que en las evaluaciones anteriores, se evidencia la voluntad de la empresa de 
adelantar actividades y gestiones relacionadas con la gestión del riesgo de origen 
eléctrico; no obstante, dichas acciones no responden a una estrategia claramente definida 
dentro de un plan que permita mitigar de manera efectiva estos riesgos. Si bien se 
identifican actividades enmarcadas en campañas, talleres de formación, comunicaciones, 
socialización de cartillas, procesos de capacitación y elaboración de informes, estas 
carecen de indicadores que permitan cuantificar las metas propuestas, así como de su 
correspondiente incorporación en cronogramas con metas parciales y finales claramente 
establecidas. 
 
Lo anterior es consistente con lo señalado previamente respecto a la ausencia de atributos 
cualitativos, cuantitativos y temporales en los indicadores del Plan de Gestión del Riesgo, 
situación que, en conjunto, impide la evaluación objetiva del cumplimiento del Plan de 
Gestión del Riesgo Eléctrico y limita la trazabilidad y verificabilidad de las acciones 
reportadas por la empresa. 
 

• El Plan de Gestión del Riesgo de Origen Eléctrico planteado se compone de 11 
actividades, las cuales se enmarcan en 5 grupos temáticos, agrupados a su vez en otros 
2 grupos generales de carácter temático. Para efectos del cálculo del indicador del plan, 
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se asignan ponderaciones o pesos a cada una de las actividades; sin embargo, dichas 
asignaciones no se encuentran justificadas en documento alguno. 
 
Lo anterior evidencia un plan que, además de carecer de indicadores que permitan realizar 
un seguimiento y una evaluación objetiva, resulta de difícil comprensión en cuanto a su 
propósito, estructura y metodología de cálculo, dada la cantidad de subindicadores y 
agrupaciones mediante los cuales se encuentra estructurado, lo cual limita su trazabilidad 
y dificulta su verificación. 

 
● En el archivo Excel denominado “5.1.1 Plan de Riesgo Eléctrico 2025” no se identifican las 

fórmulas ni los datos base que permitan determinar, en valores absolutos (números 
enteros), la cantidad total de actividades programadas ni las efectivamente ejecutadas. En 
su lugar, se presenta una distribución de porcentajes que carece de sustento matemático 
verificable, lo cual impide calcular de manera objetiva el avance real y contrastarlo con las 
metas planteadas.  
 

A modo de ejemplo que permite ilustrar lo anteriormente expuesto, en el ítem 1.1.3 se 
define como actividad el: 
 
“Taller de formación en uso seguro de la energía, con tres enfoques: 
 
• Instalaciones internas (público adulto) 
• Distancias de seguridad (público adulto) 
• Reconoce el peligro (público infantil)”. 
 
No obstante, esta actividad no establece de manera expresa la cantidad total de talleres a 
ejecutar durante la vigencia, ni discrimina el número de actividades previstas por cada uno 
de los enfoques definidos. Adicionalmente, si bien el cronograma señala que su desarrollo 
será de carácter trimestral, asignándole un peso del 25 % por trimestre, no se fija una meta 
anual cuantificable que permita asociar dichos porcentajes a un número concreto de 
talleres, lo que impide verificar de forma objetiva el avance y la ejecución real de la 
actividad. Para el segundo trimestre de 2025 se evidenció que los 3 archivos en Excel 
aportados como soporte se encontraban dañados, razón por la cual no fue posible verificar 
dichos avances; situación que se superó parcialmente en el tercer trimestre, periodo para 
el cual AFINIA aportó los tres archivos en Excel donde consignó datos puntuales como 
asistencia y evidencia fotográfica por medio de enlaces que no abrieron, que permitieron 
constatar la realización material de las jornadas (2.244 personas formadas en el trimestre), 
sin que ello resuelva la ausencia de una meta anual cuantificable frente a la cual contrastar 
dicho reporte. 

 
• Como conclusión, se determina que en la mayoría de los subindicadores del plan no se 

establecen metas anuales medibles y verificables, ni asegura una relación entre dichas 
metas y los soportes de ejecución presentados, lo cual limita la trazabilidad, consistencia 
y confiabilidad de la información reportada. 

 
En consecuencia, no es posible determinar de manera objetiva el nivel real de 
cumplimiento de las actividades reportadas, incluido lo corrido a la fecha del tercer 
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trimestre de 2025, toda vez que no se cuenta con los elementos técnicos necesarios para 
calcular el porcentaje de avance frente a lo planificado ni para establecer el indicador de 
cumplimiento, de conformidad con los lineamientos establecidos en el PGLP. 

 
Objetivo 6. Mejorar las condiciones de atención al usuario. 
 
Indicador Parcial 6.1. Implementar una estrategia que optimice el procedimiento de trámite 
oportuno y de calidad de reclamaciones por parte de la empresa. 
 

• Como resultado de la evaluación técnica realizada a las evidencias aportadas por el 
prestador para el Indicador Parcial 6.1, se reconoció un cumplimiento del 75 % para las 
actividades programadas durante el tercer trimestre de 2025, porcentaje obtenido a partir 
de la valoración individual de cada actividad conforme a los criterios de pertinencia, 
suficiencia, oportunidad y verificabilidad definidos para el proceso de seguimiento. 

 
• Se evidenció que el prestador continúa desarrollando acciones orientadas al 

fortalecimiento de la estrategia para optimizar el procedimiento de trámite oportuno y la 
calidad de respuesta a las reclamaciones, especialmente en aspectos relacionados con 
la cultura de experiencia del cliente, procesos de formación, fortalecimiento de canales 
virtuales y relacionamiento institucional. No obstante, el nivel de cumplimiento 
reconocido fue inferior al reportado por el operador debido a las limitaciones identificadas 
en la calidad y verificabilidad de algunas de las evidencias aportadas. 

 
• Durante la evaluación se identificó que parte de la documentación remitida presentó 

restricciones de acceso o correspondía a evidencias de períodos anteriores, situación 
que limitó la verificación objetiva de algunas actividades reportadas. Asimismo, en 
determinados casos no fue posible evidenciar el alcance, los resultados o el seguimiento 
de las acciones ejecutadas, afectando el reconocimiento del porcentaje de cumplimiento 
para el período evaluado. 

 
• La metodología aplicada permitió diferenciar el avance acumulado del programa de 

gestión, reportado por el prestador mediante la Curva S, del cumplimiento efectivamente 
reconocido para las actividades programadas en el tercer trimestre, garantizando que el 
resultado obtenido corresponda exclusivamente a las actividades cuya ejecución pudo 
ser validada mediante evidencia documental suficiente y verificable. 

 
• Durante el proceso de evaluación se evidenció que la presentación del avance del 

indicador con un enfoque predominantemente acumulado dificulta la valoración objetiva 
del cumplimiento correspondiente al período objeto de seguimiento, dado que la 
evidencia documental remitida debe desagregarse para identificar las actividades 
efectivamente ejecutadas durante el trimestre. En este sentido, una presentación 
diferenciada entre el cumplimiento de las actividades programadas para el período y el 
avance acumulado del programa facilitaría el proceso de evaluación, fortalecería la 
trazabilidad de las evidencias y permitiría una asignación más objetiva del porcentaje de 
cumplimiento reconocido. 
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Indicador Parcial 6.2. Implementar una estrategia que optimice el procedimiento de trámite 
oportuno y de calidad de reclamaciones por parte de la empresa. 
 

• Los resultados obtenidos durante el tercer trimestre evidencian que el indicador parcial 
6.2 mantuvo un desempeño estable y superior a la meta definida en el Programa de 
Gestión de Largo Plazo, lo que permite confirmar el cumplimiento del objetivo asociado 
a la resolución de solicitudes en el primer contacto y la efectividad de las acciones 
implementadas por el prestador para el fortalecimiento del proceso de atención al 
usuario. 
 

• La revisión de la información suministrada permitió verificar la consistencia entre el 
consolidado de resultados, la distribución de las principales tipologías de atención y los 
soportes utilizados para el cálculo del indicador. Asimismo, se evidenció que las 
solicitudes clasificadas como FCR corresponden principalmente a trámites de carácter 
informativo y comercial, los cuales, por su naturaleza, presentan una mayor probabilidad 
de ser resueltos durante la primera interacción con el usuario. 
 

• Como resultado de la validación efectuada por la SSPD, aplicando el criterio 
metodológico definido por el propio prestador para la clasificación de los casos FCR 
(fecha de creación y fecha de cierre el mismo día), se obtuvo un porcentaje de validación 
cercano al 78 %, inferior al porcentaje inicialmente reportado por el operador. No 
obstante, dicho resultado continúa superando la meta establecida para el indicador, 
permitiendo confirmar su cumplimiento durante el tercer trimestre de 2025, aunque se 
identifican diferencias en algunos registros que no fue posible validar con la información 
suministrada. 

 
 
Objetivo 7. Implementar la política de responsabilidad social empresarial. 
 
Indicador Parcial 7.2. Cumplimiento a las acciones definidas en el plan de mejoras en el 
año analizado. 
 

• La evaluación realizada permitió verificar el cumplimiento integral de los cuatro (4) hitos 
programados para el tercer trimestre de 2025, evidenciándose correspondencia entre las 
actividades definidas en la matriz de seguimiento, la información reportada por el 
prestador y las evidencias documentales aportadas para respaldar su ejecución. 
 

• El expediente documental presentado por el prestador permitió acreditar de manera 
objetiva la planeación, ejecución, seguimiento y cierre de las actividades desarrolladas 
durante el período evaluado. La revisión evidenció que los soportes aportados fueron 
pertinentes, consistentes, suficientes y trazables para demostrar el cumplimiento de los 
compromisos establecidos en el Programa de Gestión. 
 

• Las acciones implementadas evidencian un enfoque institucional orientado al 
fortalecimiento de la sostenibilidad empresarial y la gestión de los Derechos Humanos, 
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mediante el desarrollo de estrategias de formación, articulación interinstitucional, gestión 
preventiva del riesgo, fortalecimiento de capacidades y seguimiento a los planes de 
acción, en concordancia con los objetivos definidos para el indicador. 
 

• La información revisada permitió constatar que el prestador implementó mecanismos de 
gestión que integran procesos de planificación, coordinación, ejecución y seguimiento de 
las actividades programadas, evidenciando una adecuada articulación entre las diferentes 
áreas responsables y los aliados estratégicos involucrados en el desarrollo de los hitos 
evaluados. 
 

• Como resultado de la aplicación de la metodología de evaluación establecida para el 
indicador y de la ponderación asignada a cada uno de los hitos, se determinó un 
cumplimiento del 100 % para el tercer trimestre de 2025, al verificarse el cumplimiento de 
la totalidad de las actividades programadas y contar con evidencias suficientes para 
respaldar su ejecución durante el período objeto de seguimiento. 

 
 
Objetivo 8. Reducir los usuarios de áreas especiales, especialmente de los barrios 
subnormales (BSN) y las Zonas de Difícil Gestión (ZDG). 
 
Indicador parcial 8.1. Diseñar e implementar un programa de acompañamiento social para 
la implementación de los programas de pérdidas, normalización de subnormales y 
prepago, identificando aquellas acciones con foco en ZDG y BSN 
 
Durante el tercer trimestre de 2025, la Gestión Social de Afinia consolidó avances significativos en 
la implementación del Plan de Integración Territorial, logrando altos niveles de cumplimiento en 
sus tres líneas estratégicas: socialización, formación y articulación. Los resultados reflejan una 
ejecución eficiente, una planeación efectiva y un compromiso sostenido del equipo social con los 
objetivos corporativos. 
 
El Plan global presentado por AFINIA registra un cumplimiento acumulado del 99,9%, alcanzando 
40.333 personas y acciones ejecutadas frente a una meta anual de 40.380. 
 
Se realizó el estudio estadístico, tomando como valores principales las acciones reportadas de 
acuerdo con la muestra requerida por la SSPD y el error estándar de la proporción, es así como 
estas muestras no alcanzaron a cumplir con la muestra mínima solicitada, para ninguno de los 
programas que conforman el indicador, alcanzando un 28,2% y no cumpliendo con el indicador. 
 
 
5 RECOMENDACIONES  
 
Generales 
 

• Se recomienda al OR AFINIA, aumentar los montos de inversión en el SDL para el año 
2026, con la finalidad de continuar en la senda de mejora en la continuidad, calidad del 
servicio y pérdidas, impactando a un mayor número de usuarios.  Ejecutar los proyectos 
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presentados dentro del respectivo Plan de Inversión aprobado por la CREG en los años 
correspondientes. 
 

• La tecnología AMI tiene una gran proyección y puede ir de la mano de la medición prepago 
además de ser un apoyo integral en la recuperación de energía, evitando la defraudación 
de fluidos; es importante que se analice la oferta de las empresas que han pasado 
propuestas a AFINIA, las cuales proponen de manera adicional una recuperación integral 
técnico-comercial de los circuitos intervenidos. 

 
• Para realizar una revisión integral de todos los indicadores es necesario revisar los valores 

calculados con los soportes presentados. Por lo anterior, la SSPD requiere hacer su 
revisión mediante muestreo estadístico con un nivel de confianza del 95% y un error del 
5%, de lo contrario pese a que se tenían valores de indicadores calculados, se definió en 
algunos casos que la evidencia suministrada por AFINIA era insuficiente.  

 
 
Objetivo 5. Reducir el número de accidentes de origen eléctrico 
 

• Definir la línea base y las metas para cada uno de los subindicadores, tanto en su 
componente cuantitativo como cualitativo, así como ajustar las descripciones de aquellos 
subindicadores que, contando con una meta cuantitativa, no describen de manera clara 
los atributos o calidades correspondientes a cada indicador. 
 

• Fortalecer la estructuración del Plan de Gestión del Riesgo conforme a los lineamientos 
del PGLP y los requisitos puntuales del RETIE. Se recomienda formular y/o ajustar un 
plan debidamente estructurado, que integre de manera articulada todas las actividades 
ejecutadas (campañas, talleres, capacitaciones y comunicaciones), incorporando metas 
anuales y trimestrales claramente cuantificadas, una línea base definida, cronogramas 
detallados e indicadores de seguimiento. Esto permitirá asegurar la coherencia entre la 
planeación y la ejecución, así como la adecuada medición del avance y cumplimiento. 

 
• Establecer un esquema de seguimiento y reporte que garantice la trazabilidad de la 

información. Se recomienda definir un mecanismo estandarizado de registro y soporte 
documental que relacione explícitamente cada actividad ejecutada con la meta planificada 
y el porcentaje de avance reportado. Dicho esquema deberá permitir la verificación 
objetiva de los soportes, el cálculo técnico de los indicadores y la validación del 
cumplimiento real frente a lo programado. 

 
• Requerir a AFINIA que diversifique, en cada periodo de evaluación, la muestra de 

contratistas de MT verificados para el subindicador 2.2.1, o que justifique 
documentalmente el criterio de selección y la representatividad de la muestra frente al 
universo total de contratistas con contrato vigente. 

 
• Requerir que el subindicador de reevaluación de riesgos operacionales en subestaciones 

(2.3.1) especifique, para cada periodo evaluado, el número de subestaciones intervenidas 
y que se aporte el soporte documental correspondiente en la carpeta destinada para tal 
fin. 
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• Evaluar la pertinencia de mantener dentro del alcance del PGLP-RETIE el subindicador 

de control operacional mediante inspecciones documentadas de seguridad (2.3.3), dado 
que la evidencia aportada corresponde de manera reiterada a actividades propias del 
programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y no a la gestión del riesgo de origen 
eléctrico. 

 
 
Objetivo 6. Mejorar las condiciones de atención al usuario. 
 
Indicador Parcial 6.1. Implementar una estrategia que optimice el procedimiento de trámite 
oportuno y de calidad de reclamaciones por parte de la empresa. 
 

• Se recomienda que el prestador continúe fortaleciendo los mecanismos de gestión 
documental asociados al seguimiento del Programa de Gestión, asegurando que las 
evidencias remitidas correspondan al período objeto de evaluación, sean plenamente 
accesibles para su verificación y permitan demostrar de manera objetiva el alcance, los 
resultados y el seguimiento de las actividades ejecutadas. Asimismo, para aquellas 
actividades que hayan alcanzado su porcentaje total de ejecución, se recomienda 
incorporar en los informes posteriores evidencias que acrediten su mantenimiento, 
evaluación o mejora continua, con el fin de fortalecer la trazabilidad del indicador y facilitar 
el proceso de evaluación técnica por parte de la Superintendencia. 

 
Indicador Parcial 6.2. Implementar una estrategia que optimice el procedimiento de trámite 
oportuno y de calidad de reclamaciones por parte de la empresa. 
 

• Se recomienda al prestador mantener las estrategias implementadas para la resolución 
de solicitudes en primer contacto, dado el cumplimiento sostenido de la meta del indicador. 
No obstante, se considera pertinente fortalecer los controles sobre la calidad de la 
información empleada para su cálculo, garantizando que los registros clasificados como 
FCR sean consistentes con la definición metodológica establecida y permitan reproducir 
de manera íntegra los resultados reportados durante los ejercicios de verificación y 
seguimiento. 
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